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Anders Svensson
Byggforskningen
Kontrollteknik för installationer 
- en etappredovisning
Folke Wancke, Bengt E. Erikson, 
Anders Svensson samt Björn Eldh och 
N. Anders Lindén
”Kontrollteknikför installationer” är en 
undersökning vid Statens institut för 
byggnadsforskning med syfte att sam­
manställa regler för kontroll, injustering 
och besiktning av installationer. Förelig­
gande rapport redovisar tio artiklar om 
kontroll:
■ Kontrollteknik för installationer
■ Instrument för mätning av luft­
hastigheter
W Regler för kalibrering av mätin­
strument för lufthastigheter och 
flöden
■ Instrument för mätning av tryck i 
ventilationsanläggningar
■ Luftflödesmätning
■ Metoder för luftflödesmätning
■ Hur bra är våra till- och från- 
luftsdon?
■ RIL 80. Finska anvisningar för tät­
hetsprovningar av ventilationskana­
ler
■ Givare för mätning av termiskt kli­
mat
■ Rumsluftens temperatur — en fält- 
mätningsmetod för bostäder.
Sex av artiklarna har tidigare publi­
cerats i tidskrifter.
[utveckling 1
Instrument för mätning av luft­
hastigheter
Artikeln redovisar en inventering av 
instrument för mätning av lufthastig­
heter i ventilationssystem. För en del 
av dessa instrument har funktionen 
kontrollerats.
Det finns ett stort sortiment av 
anemometrar att välja bland. Att 
finna en som är lämplig för ett visst 
behov och som har en acceptabel 
noggrannhet är dock inte så lätt. 
Stickprovsundersökningarna har visat 
avvikelser på långt över 10 %, i vissa 
fall 40 %. Instrumenten, i varje fall 
varmtrådsanemometrama måste be­
handlas individuellt. Man kan aldrig 
lita på att två instrument av samma 
typ har samma kalibreringskurva.
De provade instrumentens mätnog­
grannhet kan dock anses acceptabla 
under förutsättning att de kalibrerats 
noga. Instrumenten var nämligen myc­
ket beständiga mot åldring och 
transport, varför kalibreringskurvoma 
torde vara giltiga åtminstone i 6 
månader.
Regler för kalibrering av mätinstru­
ment för lufthastigheter oeh flöden
Mätinstrument måste kalibreras. Nor­
diska ventilationsgruppen, som är de 
nordiska byggforskningsinstitutens 
samarbetsgrupp för kontroll, injuste­
ring och besiktning av ventilationsan­
läggningar, har utarbetat regler för 
kalibrering av instrument för mätning 
av lufthastigheter och luftflöden, som 
kan användas vid avtal om injustering 
och besiktning av ventilationsanlägg­
ningar.
Reglerna är av administrativ karak­
tär. De säger inte något om det tek­
niska underlaget, vare sig för själva ka- 
libreringsanläggningen eller för 
begränsningen vid användningen av de 
kalibrerade instrumenten. De här 
framlagda reglerna kommer att revide­
ras senast den 1 januari 1975.
Instrument för mätning av tryck i 
ventilationsanläggningar
Artikeln redovisar en inventering och 
funktionskontroll av instrument för 
uppmätning av låga tryck. Huvudsyf­
tet har varit att finna en manometer, 
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Grupp: installation
Det är ganska lätt att finna mano­
metrar som är ”fältmässiga”. Att 
finna manometrar som också är nog­
granna är svårare. En vätskemanome- 
ter, som både är lätt att hantera och 
läsa av och som har god noggrannhet 
vid låga tryck, kostar minst 1 200 kr. 
Elektromekaniska tryckgivare är 
betydligt dyrare och torde knappast 
kunna klassas som fältmässiga för 
rutinmätningar.
Önskar man god mätnoggrannhet 
måste varje manometer kalibreras för 
sig. Det har nämligen visat sig att 
spridningen kan vara påtaglig även 
mellan manometrar av samma typ.
Luft flödesmätning
Inom projektet har problemen med att 
mäta luftflöden och lufthastigheter äg­
nats stor uppmärksamhet. Anledning­
en till detta är de stora svårigheter 
som är förknippade med dessa 
mätningar samt den stora betydelse 
ventilationsanläggningens funktion har 
på bl.a. inomhusklimatet I denna arti­
kel ges vissa synpunkter som fram­
kommit under utredningsarbetet och 
skissas förslag till åtgärder för att i 
möjligaste mån komma tillrätta med 
problemen. De kriterier som projekte­
ringen baseras på behandlas inte och 
ej heller drift- och skötselproblemen.
Flera av de inblandade parterna i 
byggprocessen bör åläggas ett bestämt 
ansvar för olika detaljer. Då finns det 
möjligheter att med rimlig insats elimi­
nera en rad orsaker till problemen i 
samband med mätning av luftflöden.
Metoder för luftflödesmätning
Artikeln redovisar en inventering av 
instrument och mätmetoder för 
bestämning av luftflöden i ventilations­
system och beskriver de olika instru­
mentens och mätmetodernas tillförlit­
lighet. Möjligheterna att mäta och in- 
reglera en anläggning skapas vid 
projekteringen. Inregleringen baseras 
på mätteknik. Konstruktören har 
ansvaret för att de mättekniska kra­
ven blir tillgodosedda och måste där­
för ha insikt om de mätmetoder som 
skall komma till användning på de 
olika anläggningsdelarna. Att standar­
diserade mätmetoder saknas kan vara 
en förklaring till att konstruktörerna 
idag inte planerar för mätningen i 
nödvändig utsträckning.
En korrekt mätning och injustering 
förutsätter att bl.a. följande handlingar 
finns tillgängliga:
1. Lista över gällande dimensione- 
ringsdata, såsom fläktvarvtal, tryck­
uppsättning, totalluftsflöde, luftkva­
litet m.m. samt uppgifter på de
konditioner som ska upprätthållas i 
de olika utrymmena.
2. Ritning över systemet som anger 
placering av spjäll, galler, filter, 
värmeväxlare och andra i systemet 
ingående komponenter.
3. Förteckning över de aktuella mät- 
ställena angivande mätmetod, 
mätpunkter, mätinstrument o.d.
Hur bra är våra till- och frånlufts- 
don?
Avsikten med proven har varit att 
undersöka, hur stora skillnader i tryck­
fall, som kan förekomma mellan ventila- 
tionsdon av samma typ, beroende på 
tillverkningstoleranser och inställnings- 
anordning. Vidare ges några data som 
visar hur tillverkningstoleranser och in- 
ställningsanordning påverkar ljud­
alstringen vid ett par inställningar hos 
några av frånluftsdonen.
Provningarna visar hur viktigt det är 
att alla tillverkare redovisar data och 
egenskaper för sina don på ett enhetligt 
standardiserat sätt, baserat på fastställ­
da provningsregler. Härigenom kan pro­
jektören säkrare jämföra och välja don 
på basis av katalogdata, vilket idag, som 
framgår av resultaten, kan vara något 
av ett lotteri. I vissa fall avviker prov­
resultaten markant från tillverkarens 
redovisning, vilket antyder att mätning­
arna kan ha gjorts på olika grunder. 
Provningarna visar också exempel på 
betydande avvikelser mellan olika exem­
plar av samma dontyp.
Faktorer som påverkar spridningen är 
själva donets utformning och stabilitet, 
dess inställning och infästning. Vissa 
typer var föredömligt stabila, hade exak­
ta inställningsanordningar och var för­
sedda med tätningar mot anslut- 
ningsstos medan andra uppvisade bris­
ter i flera av dessa avseenden. I ett fall 
var det ytterst tveksamt om man i prak­
tiken hade möjlighet att effektivt täta 
mellan don och anslutning. Provningar­
na har utförts i laboratorium och inställ­
ningen av donet har varit mycket exakt.
I praktiken kan man inte räkna med 
samma noggrannhet.
Tillverkarna borde ägna mätproblemet 
större uppmärksamhet och ange hur 
mätning skall göras under fältmässiga 
förhållanden. Om lämpliga metoder sak­
nas bör detta påpekas så att projektören 
kan förbereda annat mätningsförfaran- 
de.
RIL 80. Finska anvisningar för tät­
hetsprovningar av ventilationskana­
ler
I Sverige var det till för något år sedan 
inte ovanligt att kommunerna krävde 
hundraprocentig kontroll av kanaltäthe­
ten. I SBN-67 rekommenderar man att
system som inte fordrar obligatorisk tät­
hetskontroll lämpligen täthetsprovas 
genom stickprovskontroll. I vilken om­
fattning och på vilket sätt denna kontroll 
skall ske finns inte angivet. Vanligast är 
att konsulten kommer överens med 
byggherren om hur många procent av 
anläggningen som skall provas och skri­
ver in detta i sina programhandlingar. 
Hur man skall förfara vid val av kompo­
nenter i anläggningen är som regel ej 
angivet.
RIL 80 är att anse som ett diskussions­
inlägg i avsikt att på nordisk basis ge­
mensamt lösa frågorna kring täthets­
provningarna. Man har försökt att på 
matematisk väg ge svar på hur man bör 
gå till väga i enskilda fall.
Givare för mätning av termiskt kli­
mat
När man skall mäta det termiska strål­
nings klimatet i fält synes det tillräckligt 
att mäta den operativa temperaturen. 
Hittills tillgängliga mätinstrument har 
för stor tidskonstant eller är svåra att 
transportera. Artikeln beskriver en ny 
givare som provats vid byggforsknings- 
institutet. Det är en enda glob, som 
mäter strålningsasymmetrin i ett rum. 
Globen är okomplicerad och lätt att till­
verka. Den har liten tidskonstant, 1 mi­
nut. När klimatet skall kartläggas så 
måste man förutom den operativa tem­
peraturen även utföra andra temperatur­
mätningar. En registrerande mottagar­
del kan därför bli nödvändig. Då får 
man mätresultaten automatiskt registre­
rade, något som i efterhand kan visa sig 
mycket värdefullt
Rumsluftens temperatur — en fält- 
mätningsmetod för bostäder
Artikeln behandlar en praktiskt använd­
bar metod att med minsta möjliga antal 
mätpunkter (6 st i ett bostadsrum med 
en yta < 40 m2) bestämma ett rums 
temperaturprofil.
Undersökningen har utförts i flerfa­
miljshus byggda 1968 och senare. De 
typer av värme- och ventilationsanlägg­
ningar som varit representerade vid un­
dersökningarna är F-, FT- och FTV- 
system.
På en matematisk modell för uppskatt­
ning av lufttemperaturen i ett rums 
vistelsezon ställs kraven:
■ Litet antal mätpunkter
■ Enkla beräkningar
■ Litet fel
Kraven drar åt olika håll. Av de 
många modeller som stått till buds är 
det den linjära som bäst uppfyller 
dessa punkter. 6 mätpunkter ger ett 
medelfel på ca 0,3 °C. Ytterligare mät­
punkter innebär ingen nämnvärd 
minskning av felet.
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Control technique for engineering services 
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Anders Svensson & Björn Eldh and 
N. Anders Lindén
The National Swedish Institute for Build­
ing Research has conducted a study of 
control techniques for engineering servi­
ces with a view to establishing rules for 
control, balancing and inspection of the 
same. The present report deals with ten 
articles published on the subject of 
control:
■ Control techniques for engineering 
services
■ Instruments for measurement of air 
velocity
■ Rules for calibration of instru­
ments used for measuring air veloc­
ity and air flow
■ Instruments for measurement of 
pressure in ventilation services
■ Measurement of air flows
■ Methods for measurement of air 
flows
■ Study of the efficiency of our sup­
ply air inlets and exhaust air out­
lets
■ RIL 80. Finnish recommendations 
for testing the level of airtightness 
in ventilation ducts.
■ Devices for measurement of ther­
mal climate
■ Temperature of room air — field 
measurement method for applica­
tion in residential premises.
Six of these articles are previously 
published in the trade press.
Instruments for measurement of 
air velocity
The article describes an inventory 
which was made of instrumentation 
available for measurement of air veloc­
ities in ventilation systems. The per­
formance of some of these instru­
ments was also studied.
The market offers a wide choice of 
anemometers but it is nevertheless no 
easy task to find one which satisfies 
given requirements and which attains 
an acceptable degree of accuracy. 
Spot checks have revealed deviations 
far in excess of 10 % and in some 
cases as much as 40 %. The instru­
ments, or at any rate the hot-wire 
anemometers, must be dealt with indi­
vidually. We can never rely on two 
instruments of the same type to have 
the same calibration curve. The accu­
racy of the instruments tested can 
however be regarded as being accep­
table on condition that they are cali­
brated meticulously. The instruments 
proved extremely resistant to aging 
and to the trials of transportation, 
and their calibration curves should 
therefore hold good for at least sex 
months.
Rules for calibration of instru­
ments used for measuring air veloc­
ity and air flow
Instruments used for measuring must 
be calibrated. The Nordic Ventilation 
Committee, which is a joint commit­
tee set up by the building research in­
stitutes in the Nordic countries for 
control, balancing and inspection of 
ventilation systems, has drawn up 
rules for calibration of instruments 
used to measure air velocity and air 
flow. These rules can be applied in 
connection with specification of ad­
justment and inspection routines on 
contracts.
The rules are of an administrative 
nature. They give no indication of the 
technical background, neither with re­
gard to the actual calibration nor with 
regard to restriction of the use of in­
struments already calibrated. These 
rules are to have been revised by Ja­
nuary 1st 1975 at the latest.
Instruments for measurement of 
pressure in ventilation systems
The article describes an inventory 
which was made of intruments used 
for recording low pressure and perfor­
mance checks made on these. The 
main purpose of the inventory was to 
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ment of small differences in pressure 
under field conditions.
It is fairly easy to find manometers 
which are suitable for field use. It is 
however considerably more difficult 
to find manometers which are also 
accurate. A manometer employing liq­
uid is both easy to handle and easy 
to take readings from. An instrument 
of this type offers a good degree of 
accuracy at low pressures, but costs 
at least Sw.Kr. 1 200. Electromechani­
cal pressure gauges are much more 
expensive and can hardly be classified 
as suitable for routine field measure­
ments.
To achieve a good degree of accura­
cy each manometer must be indivi­
dually calibrated. It has been found 
that there can be a fairly large mea­
sure of dispersion even among mano­
meters of the same type.
Measurement of air flow
Problems involved in measuring air 
flow and air velocity have been given 
special attention in this project, the 
reason being the great difficulties en­
countered in carrying out measure­
ment of this type and the importance 
of a ventilation system’s performance 
to the indoor climate. This article 
comments on some points which 
emerged in the course of the studies 
and contains a draft version of mea­
sures which would best enable us to 
come to grips with the problems on 
hand. The criteria used for design 
purposes are not discussed, nor are 
problems concerning operation and 
maintenance.
Several of the parties involved in the 
building process should be given a de­
finite responsibility for certain details. 
This would make it possible to elimi­
nate a number of causes of problems 
occurring in connection with measure­
ment of air flow at low cost.
Methods for measurement of air 
flow
This article describes an inventory of 
instruments and methods used for 
measuring air flow in ventilation sys­
tems and indicates the reliability of 
the different methods and instrumenta­
tion. Adjustment of systems is based 
upon measurement techniques. The 
designer is responsible for ensuring 
that the requirements referring to 
measurement techniques are fulfilled 
and must therefore be familiar with 
the measurement techniques to be 
used in the different parts of the 
system. The lack of standardized meth­
ods may be one reason why design­
ers of today do not make sufficient 
provision for measurement routines. 
Correct measurement and adjustment 
in a system requires the following 
documents:
1. List of design data relevant to 
system in question; e.g. speed of 
fans, range of pressures, total air
flow, air quality etc. plus details of 
the conditions governing the var­
ious parts of the system.
2. Plan of the system indicating posi­
tions of dampers, grilles, filters, 
heat exchangers and other compo­
nents formning part of the system.
3. List of measurement locations speci­
fying method of measurement, 
measuring points instrumentation 
etc.
Efficiency of our supply air inlets 
and exhaust air outlets
The purpose of the tests was to investi­
gate the differences in pressure drops 
which may occur between ventilation 
devices of the same type according to 
manufacturing tolerances and adjust­
ment. Data are also provided on how 
manufacturing tolerances and balancing 
influence the generation of noise; these 
data are based on a couple of settings in 
a number of exhaust air outlets.
The tests showed how important it is 
for all manufacturers to publish data on 
their products and to specify their prop­
erties in a uniform and standardized 
manner based on approved rules for 
testing. This permits a designer to make 
more reliable comparisons and to choose 
inlet and outlet devices on the basis of 
catalogue data. Today the situation re­
sembles a game of chance as the results 
show. In certain cases the results of tests 
differ markedly from the data provided 
by the manufacturer thus indicating that 
measurements may have been carried 
out according to differing principles. 
Tests also exhibit examples of consider­
able deviations among different items 
of the same type.
Factors affecting dispersion are the de­
sign and stability of the device itself, bal­
ancing and manner of fixing. Some 
types exhibited excellent stability, could 
be set with great precision and were fit­
ted with seals while others revealed de­
fects in several respects. In one case it 
was extremely doubtful whether it would 
be at all possible in practice seal the gap 
between device and surroundings effi­
ciently. Experiments have been conduc­
ted in a laboratory and the device could 
be set with a high degree of precision. 
We cannot expect the same degree of 
accuracy in practice.
Manufacturers should pay more atten­
tion to the problem of measuring and 
should indicate how measurements 
should be carried out under field condi­
tions. In the absence of suitable 
methods, the designer should be infor­
med to permit him to make provisions 
for a different measurement procedure.
RIL 80. Finnish recommendations 
for testing the level of airtightness in 
ventilation ducts
Until a year or so ago it was not uncom­
mon for local authorities in Sweden to 
demand a 100 % check on the sealing of 
all ventilation ducts. The SBN 67
(Swedish Building Norm) recommends 
that systems which does not involve 
compulsory checks on seals should be 
subjected to spot checks to test the 
airtightness. No indication is however 
given of the extent to which and how 
such checks should be conducted. The 
commonest arrangement is for the con­
sulting engineer to establish with the 
client the proportion of the system to be 
tested and to specify this in the design 
documents. As a rule no indication is 
given as to procedure for choice of com­
ponents for a system.
RIL 80 may be regarded as a contribu­
tion to discussion in the hope of being 
able to slove mutual problems concern­
ing seal at pan-Nordic level. Attempts 
have been made to find answers by math­
ematical means to the question of the 
procedure to be selected in each individ­
ual case.
Gauges for recording of thermal cli­
mate
In investigating the thermal radiation 
climate in the field it would seem suffi­
cient to measure the operative tempera­
ture. The instruments available today 
either have too large a time constant or 
are difficult to move. This article describes 
a new gauge which has been tested 
by the institute for building research. It 
consists of a single bulb which measures 
the symmetry of radiation in a room. 
The bulb is a simple device and easy to 
manufacture. It has a small time 
constant, one minute. In investigating 
climate it is necessary in addition to 
measuring the operative temperature al­
so to carry out other types of tempera­
ture measurement. A recording receiver 
device may therefore be a must. This 
permits automatic recording of measure­
ment results, something which may 
prove extremely valuable later on.
Temperature of room air — field 
measurement method for application 
in residential premises
The article deals with a method for es­
tablishing the temperature of a room 
using the smallest possible number of 
measuring points (6 in a room with an 
area of < 40 m2). The study was conduc­
ted in blocks of flats erected in 1968 and 
later. Exhaust, Exhaust-supply and 
warm air heating ventilation systems 
were represented. The requirements ap­
plied for a mathematical model for as­
sessment of air temperature in a occu­
pied zone of a room were:
■ small number of measuring points
■ simple calculations
■ low level of error
The requirements pull in different 
directions. Of all the many models 
which were available the linear would 
seem best capable of satisfying them. 
Six measuring points result in a mean 
error of 0,3°C. Other measuring points 
cause no notable decrease in the 
error.
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FIG 1: Översiktsschema över problemkomplexet :





KONTROLLTEKNIK FÖR INSTALLATIONER - EN PROJEKTBESKRIVNING 
Folke Wancke
"Kontrollteknik för installationer" är namnet på en större 
undersökning inom klimatområdet vid Statens institut för 
byggnadsforskning. Undersökningen har som målsättning att i 
nära samarbete med marknadens olika parter sammanställa regler 
för kontroll, injustering och besiktning av installationer, i 
första hand inriktat på värme- och ventilationssystemen. De 
regler som utarbetas bör vara så väl underbyggda att de kan 
ligga till grund för enhetliga rekommendationer, eventuellt 
normer, som kan accepteras av marknadens olika parter.
Bakgrunden till att byggforskningsinstitutet satsat på att 
försöka lösa kontrollproblematiken är att denna i dag måste 
anses som en av installationsbranschens allvarligaste olösta 
frågor. Ett flertal kontakter med såväl konsulter, entre­
prenörer och tillverkare som myndigheter har visat att osäker­
heten i många fall är stor när det gäller mätningar och kontrol­
ler av installationssystem. Det finns på den svenska marknaden 
en del företag och institutioner representerande skilda intres­
seriktningar inom installationssektorn, som lagt ned omfattan­
de arbete på att komma tillrätta med dessa problem och även 
uppnått goda resultat. Svårigheterna är väl här att området 
är så stort att ett enskilt företag som regel av ekonomiska 
skäl ej kan ge sig i kast med något annat än enstaka delar av 
hela problemkomplexet. Vidare stannar resultaten i vissa fall 
inom den enskilda firman och kommer ej den övriga branschen 
tillgodo. Trots dessa insatser kan man säkert utan att göra 
sig skyldig till någon större överdrift påstå att vi idag i en 
hel del fall saknar möjlighet att på ett riktigt sätt mäta 
eller kontrollera funktionen av en installation eller del där­
av. Det kan t ex gälla att justera in enskilda luftflöden i 
en ventilationsanläggning så att varje rum erhåller rätt luft­
flöde eller att vid en besiktning kunna avgöra om inneklimatet 
verkligen stämmer överens med byggherrens önskemal vilka legat 
till grund för projekteringen.
Följderna av dessa brister kan vi bl a se i de allt oftare 
förekommande klagomålen på inomhusklimatet i nya byggnader, 
klagomål av typen "det är för varmt - det drar" etc. Men det 
är inte bara klagomålsfrekvensen som ökar - i takt med att 
installationerna blir alltmer omfattande och komplicerade sti­
ger även installationernas andel i de totala kostnaderna.
Detta gäller såväl anläggnings- som driftkostnaderna. Sett 
mot denna bakgrund är det naturligt om mer än en byggherre 
ställer sig frågan varför han skall investera stora summor i 
en ventilationsanläggning som i praktiken inte uppfyller de 
ställda kraven. I detta resonemang bör man observera att även 
byggfel ofta ger upphov till klagomål på inomhusklimatet. Så 
kan t ex slarv med isolering eller bristande tätning mellan 
olika byggelement orsaka såväl låga inomhustemperaturer som 
drag även om installationerna fungerar såsom man avsett.
6Utländska erfarenheter
Problemen är inte någonting som är speciellt för Sverige, kon­
takter med en rad andra länder har visat att det på de flesta 
ställen råder motsvarande förhållanden som i Sverige. Detta 
har hl a lett till att det inom ramen för CIB (Counseil Inter­
national du Batiment pour la Recherche, l'Etude et la Documen­
tation) bildats en arbetsgrupp, Nordiska ventilationsgruppen, 
i vilken institutet medverkar och som skall syssla med frågor 
som berör mätningar och kontroller av olika slag på installa­
tioner .
Projekt vid SIB
Inom byggforskningsinstitutet behandlas de relaterade proble­
men inom projektet ''Kontrollteknik för installationer". I 
fig 1 visas ett översiktligt schema över projektet. Problem­
komplexet har delats upp i tre delar som kallats kontroll, 
injustering och besiktning och inom varje grupp en vidare upp­
delning i undergrupper enligt figur.
Gruppen Kontroll tar upp de olika mätningar och funktionskon­
troller som kan bli aktuella för enskilda komponenter eller 
samlingar av komponenter i installationssystem. Den första 
underavdelningen behandlar inomhusklimatet, dels vilka fakto­
rer som skall ingå i detta begrepp, dels hur de olika fakto­
rerna skall mätas upp. Häri ingår bl a frågor som var i ett 
rum olika faktorer skall mätas, vilka typer av mätinstrument 
som är lämpliga med hänsyn till erforderlig mätnoggrannhet, 
kalibreringar med dithörande frågor etc. De övriga underavdel­
ningarna omfattar enskilda installationssystem - ventilations­
systemet, värmesystemet och panncentralen. Vidare har antytts 
möjligheten att, när resurser finns, utöka med ytterligare 
installationer (kyla, el osv). För vart och ett av de uppräk­
nade systemen krävs kännedom om mättekniken, dvs hur olika fak­
torer som t ex tryck, flöde, hastighet och temperatur skall 
mätas. Nästa steg är att ta fram metoder att kontrollera de 
olika ingående komponenterna, dvs att applicera mättekniken 
på de olika delar som ingår i ett installationssystem. Sam­
manfattningsvis kan denna första del sägas utgöra en "bank" 
av metoder för kontroll av olika delar i ett installations­
system och en genomgång av lämpliga typer av mätinstrument 
med angivande av bl a användningsområde, noggrannhet, kalibre- 
ring osv. Denna "bank" utgör grunden för det fortsatta arbe­
tet. Det är härifrån man skall hämta erforderliga mätmetoder 
osv vid arbete med de följande delarna injustering och besikt­
ning.
Den andra huvudgruppen behandlar injustering - för ventilations­
systemet att balansera anläggningen så att varje luftdon får 
de luftflöden som projektören avsett och på värmesidan att var­
je enskild värmare får ett vattenflöde som överensstämmer med 
den projekterade värmeavgivningen. I första hand tas de olika 
metoderna för injustering upp samt den mätteknik som respek­
tive metod kräver (denna hämtas ur "metodbanken" i gruppen 
Kontroll). Varje injusteringsmetod ställer dessutom speciella
krav på anläggningens utförande. I alltför manga fall ägnas 
vid projekteringen ingen eller ringa tanke på hur den färdiga 
anläggningen skall justeras in. Detta kan medföra att man i 
vissa fall redan på projekteringsstadiet omöjliggör en riktig 
injustering av installationerna genom olämplig utformning av 
anläggningen. Det har visat sig att många klagomål över dåligt 
inomhusklimat just beror på bristfällig injustering.
Den tredje huvudgruppen tar upp besiktningen. Den har delats 
upp i tre underavdelningar: okulärbesiktning, funktionsbesikt- 
ning och säkerhetsbesiktning. Okulärbesiktningen avser att 
kontrollera att anläggningen stämmer överens med ritningar och 
arbetsbeskrivning i vad avser komponentval, storlekar, dimen­
sioner, material och utförande. Den andra underavdelningen, 
funktionsbesiktningen, avser att klarlägga om installationerna 
verkligen uppfyller de krav som legat till grund för projekte­
ringen. T ex om inomhusklimatet är det man önskat eller om 
det vid vissa tidpunkter blir alltför varmt och kanske vid 
andra alltför kallt. I detta sammanhang måste man bestämma 
vilka funktioner som skall tas med vid en besiktning. Under 
vilken årstid och vid vilka väderleksbetingelser skall funk­
tionsbesiktningen ske, måste man vänta till byggfukten är 
borta osv. Den kanske viktigaste frågan i detta sammanhang 
är toleranserna, dvs när skall en anläggning godkännas och när 
skall den underkännas.
Den tredje undergruppen, säkerhetsbesiktningen, tar upp sådana 
besiktningar som myndigheterna kräver av säkerhetsskäl, det 
kan t ex vara tryckkärl, brandskyddsfrågor osv. Dessa för 
respektive myndighet så pass speciella besiktningar lämnas 
tills vidare därhän av byggforskningen.
När man i dag besiktigar installationer händer det många gånger 
att huvudvikten läggs vid okulärbesiktningen under det att 
funktionsbesiktningen klaras av relativt summariskt. Detta 
gör att man i vissa fall inte upptäcker att anläggningen inte 
fungerar tillfredsställande förrän klagomålen kommer. I detta 
skede är det oftast betydligt svårare och mera kostsamt att 
komma tillrätta med felaktigheterna än om felen upptäckts i 
ett tidigt skede. En mera systematisk funktionsbesiktning 
skulle även ge beställaren större säkerhet att han verkligen 
får det han betalar för.
En viktig del i den skisserade undersökningen är att samla och 
sammanställa resultat av genomförda, pågående och planerade 
undersökningar på detta område. Vidare att ta fram olika pra­
xis som tillämpas ute på fältet. Avsikten är att skapa en bild 
av hela problemkomplexet, dels för att kunna avgöra pa vilka 
delar det fortsatta arbetet i första hand skall inriktas, dels 
för att undvika dubbelarbete. I övrigt har arbetet nu i huvud­
sak varit koncentrerat till huvudgruppen Kontroll.
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Instrument för mätning 
av lufthastigheter
Inom projektgruppen ”Kontrollteknik för installationer” vid Statens institut för byggnadsforskning 
pågår ett arbete med avsikt att göra en inventering av i marknaden förekommande instrument för 
uppmätning av lufthastigheter och luftflöden inom ett ventilationssystem samt en kontroll av funk­
tionen för en del av dessa instrument. I denna artikel redovisas några olika data för lufthastighets- 
instrumenten.
Inledning
Nya byggnader utförs i allt större om­
fattning med dyra och komplicerade luft- 
behandlingsanläggningar. Många an­
läggningar kommer, som bekant, aldrig 
att fungera tillfredsställande. Orsakerna 
till detta kan vara många. Av erfarenhet 
vet man dock att mätinstrumenten kan 
vara en bidragande orsak till felaktig in­
justering av systemen.
I allt större omfattning kommer man san­
nolikt att få anledning att specificera de 
funktioner som krävs av den färdiga an­
läggningen. Dessa funktionsdata kommer 
exempelvis att anges som max.temperatur 
i vistelsezon, max. lufthastighet i vistelse­
zon etc och de så specificerade data är 
avsedda att ligga till grund för avtal och 
garantivillkor mellan byggherre och ven- 
tilationsentreprenör.
För närvarande råder det dock stor osä­
kerhet om hur mätningarna av dessa 
funktionsdata skall genomföras. Inom 
projektgruppen ”Kontrollteknik för in­
stallationer” vid SIB har man emellertid 
börjat analysera de problem som finns 
när det gäller mätning av olika klimat­
faktorer.
De faktorer, som är aktuella, när det gäl­
ler mätning av rumsklimat är










Som ett led i detta arbete har en inven­
tering av i marknaden förekommande 
instrument för uppmätning av lufthastig­
heter och luftflöden gjorts. Dessutom har 
en del av dessa instrument utsatts för en 
ganska ingående funktionskontroll. I den­
na artikel redovisas endast data för luft- 
hastighetsinstrumenten.
Mätmetoder
Instrument för mätning av lufthastigheter 




• statiska anemometrar (velometrar)
• pitotrör med manometer
Det kan här tilläggas att luftens rörelse­
hastighet även kan bestämmas på annat 
sätt:
• t ex med rökpistol, stoppur och mått­
stock
• samt med hjälp av katatermometer.
Varmtrådsanemometer
Varmtrådsanemometern använder luftens 
avkylning av en uppvärmd tråd, som ut­
tryck för hastigheten. Mätningarna byg­
ger i princip på att man mäter motstånds- 
ändringen i tråden. Vidare användes en 
princip där temperaturen på den upp­
värmda tråden mätes med termoelement
och där referenstemperaturen är luftens 
temperatur.
Vinghjulsanemometer
Här användes varvtalet för en propeller 
som uttryck för hastigheten. Propellern 
kan stå i förbindelse med ett räkneverk, 
som visar den genomströmmande luftens 
vägsträcka under den tid mätningen har 
pågått. Det finns anemometrar med och 
utan inbyggt kopplingsur. Propellern kan 
också driva en generator, vars alstrade 
spänning påverkar ett visarinstrument, 
som då visar genomströmningshastighe- 
ten.
Statisk anemometer
I en statisk anemometer (velometer) leds 
en del av luftströmmen genom instru­
mentet, i vilket det sitter en fjäderbelas- 
tad tunga i förbindelse med en visare. 
Tungans läge är beroende av luftens dy­
namiska tryck och alltså även utav luf­
tens densitet.
Pitotrör
Lufthastigheter över 2—3 m/s mäts säk­
rast med pitotrör. Detta ansluts då till 
en mikromanometer så att det dynamiska 
trycket kan uppmätas vid rådande baro­
meterstånd och temperatur. Hastigheten 
bestämmes av
VM —
där V = hastigheten i m/s
Pd = dynamiska trycket i N/m2 
p = densiteten i kg/m3




I de fall där luftens rörelseriktningar är 
relativt konstant kan rök, stoppur och 
måttstock användas vid mätning av has­
tigheter inom området 0—0,5 m/ s. Luft­
hastigheten erhålles genom att uppmäta 
den tid det tar för en rökpuff att röra 
sig en viss sträcka. Rök kan man få på 
olika sätt. Mest praktiskt är dock att 
använda ampuller med titantetraklorid, 
vilket reagerar med luftens vattenånga 
till en intensiv vit rök.
Ett enkelt och i Tyskland ofta använt 
instrument är den s k försilvrade kata- 
termometern, som användes tillsammans 
med en strålningsskyddad lufttermome­
ter. Katatermometern har en utvändigt 
försilvrad, cylindrisk vätskebehållare (4 
Xl,8 cm) och på termometerstaven är 
temperaturerna 38 och 35 °C markerade. 
Före användningen uppvärmes den till 
ca 45° C och hänges sedan fritt i luften 
på mätplatsen.
Med stoppur mätes tiden för termome­
terns avkylning mellan de båda marke­
ringarna. Av detta värde och en instru­
mentkonstant samt lufttemperaturen på 
mätplatsen kan så luftens medelhastighet 
beräknas.
Inventering
Resultatet av inventeringen framgår av 
tabellerna 1—3. Instrumenten är där in­
delade i grupper med avseende på funk­
tionen som omtalats ovan. Tabellerna gör 
inga anspråk på att vara helt fullständi­
ga-
Funktionskontroll
Några av de instrument, som vi betrak­
tade som vanligt förekommande, valdes 
ut och blev föremål för en ganska in­
gående funktionskontroll. Det var dels 
instrument, som vi själva hade tillgång 
till i laboratoriet, och dels instrument, 
som vi lånade från andra företag. En del 
av de erhållna resultaten har också jäm­
förts med de resultat, som erhölls med 
fabriksnya instrument av samma typ, till­
handahållna av respektive generalagent. 
Kalibreringarna är gjorda i en anordning, 
som utvecklats i samarbete med institu­
tionen för Uppvärmnings- och Ventila- 
tionsteknik vid KTH. Anordningen finns 
kortfattat beskriven i VVS nr 9—1971 
(Malmström. Unal: Riktningsberoende på 
grund av egenkonvektion hos varmtråds- 
anemometrar).
Vid den utförda funktionskontrollen har 
stor vikt lagts vid att kalibrera och noll- 
punktsjustera instrumenten på ett nog­
grant sätt. Instrumenten har kalibrerats 
vid samma lufttemperatur vid vilken de 
har provats. Tre olika lufttemperaturer 
har använts:
1) Ca 12°C
2) Ca 20 °C
3) Ca 35°C
Beroende på provanordningen begränsa­
des lufthastigheterna uppåt till ca 2,5 
m/s. Instrumenten har i denna undersök­
ning endast provats i en horisontalt rik­
tad luftström. För fallet med en vertikal, 
nedåtriktad luftström redogörs i den tidi­
gare nämnda artikeln.
Funktionskontrollen delades upp på
1) en kalibreringsdel, i vilken ingått 
förutom kalibreringen i den horison­
tella luftströmmen, instrumentens 
känslighet för olika vinkelvridningar 
på sonden samt instrumentens förmå­
ga att klara av en biltransport med 
bibehållen noggrannhet.
2) en del, där instrumentens tidskon- 
stanter bestämts och hur dessa tids- 
konstanter inverkar på instrumentens 
skalutslag.
I det följande redogöres för resultat, som 
erhölls med tre olika typer av varmtråds- 
anemometrar (typ 1—3), fem olika typer 
av vinghjulsanemometrar (typ 4—8).
• typ 4 Vinghjulsanemometer med in­
byggd generator
• typ 5 Vinghjulsanemometer med in­
byggt kopplingsur
• typ 6 Vinghjulsanemometer av
kapacitiv typ
• typ 7 Vinghjulsanemometer av
kapacitiv typ
• typ 8 Vinghjulsanemometer av
kapacitiv typ





Kalibreringarna med varmtrådsinstru- 
menten visade att exakt samma kalibre- 
ringskurva ej erhålles vid på varandra 
följande mätningar. Avvikelser erhålles 
från gång till gång beroende på bl a
• avläsningsnoggrannhet
• hysteresis i instrumenten
• variationer i O-punktsinställning
• variationer i instrumentens kalibre- 
ringsjustering
Som framgår av figurerna 1—8 erhålles 
därför olika breda band inom vilka mät­
punkterna har hamnat vid fyra olika 
mätningar. Det bör här påpekas att vid 
dessa undersökningar största möjliga nog­
grannhet har eftersträvats vid instrumen­
tens O-punktsinställning och kalibrerings- 
justering, en noggrannhet, som troligen 
är större än den som normalt erhålles vid 
fältmätningar. Man torde därför troligen 
kunna räkna med att den nämnda band­
bredden i fig 1—7 ökas något vid fält­
mätningar. Figurerna 1—4 visar de resul­







Figur 1. Kalibreringskurvor för varmtråds- 







Figur 2. Kalibreringskurvor för varmtråds- 
anemometer. Typ 1 a.
AVVIKELSE
12 *C------ 21-22 *C
38-40*C —
OMRÅDE : 0.05-1.5 m/s
1.4 m/i 
HASTIGHET
Figur 3. Kalibreringskurvor för varmt råds- 





Figur 4. Kalibreringskurvor för varmtråds- 











































Med mätstosar även 
luftmängdsmätning 
(utbytbara givare för 
temperaturmätningar).











































3.000 : — 4,0 223 mm
0 9 mm









0—20 m/s Mätning i ventila­
tionskanaler, rum, 
till- o frånluftsdon



















Kan förses med givare 
för olika tillämpningar


















OTA, Japan 0,05—10 m/s Mätning i ventila­
tionskanaler, rum, 
till- o frånluftsdon







0,1—30 m/s Mätning i ventila­
tionskanaler, rum, 
till- o frånluftsdon
3.000: — 1,4 60 mm
0 14 mm

















































110 mm, 0 6 mm
410 mm 
därav handtag
110 mm, 0 6 mm
Hastings
Modell



















0—30 m/s Mätning i ventila­
tionskanaler, rum, 
till- o frånluftsdon











0,1 m/s och 
uppåt























Anemometer AB Regin Georg 0,5—15 m/s Mätning i ventila- 296 — 0,6 0 70 mm
Rosenmüller Göteborg Rosenmüller tionskanaler, intags-
Östtyskland galler m. m.
Electronic Mät- och under- Air-flow 0—1,0 m/s Mätning i ventila- 2.300: — 0 108 mm
Anemometer hållskontroll Developments 0—2,5 m/s tionskanaler, intags-
AB, Stockholm Ltd. England 0—10 m/s galler m. m.
0—25 m/s
AB 500 Mät- och under- Air-flow 1—25 m/s Mätning i ventila- 400: — 0,4 0 103 mm
Digital hållskontroll Developments tionskanaler, intags-
Anemometer AB, Stockholm Ltd. England galler m. m.
Mini-air lng.f:a C-E E. Schiltknecht 0,3—80 m/s Mätning i ventila- 0 20 mm Foto-
642 a Larsson Ing.sia i olika steg tionskanaler, till- elek-
Lidingö Schweiz och frånluftsdon trisk
Mikro-Mini- Ing.fia C-E E. Schiltknecht 0,5—20 m/s Mätning i ventila- 0 10 mm
Air 642 a-m Larsson Ing.sia i olika steg tionskanaler, till-
Lidingö Schweiz och frånluftsdon
Flomaster Atlas Copco Abbirko 0—1,5 m/s Mätning i ventila- 1.420 — 1,1 0 25 mm Givarprop
ABEM AB Instruments Ltd 0—5 m/s tionskanaler, intags- 1.420 — 1,2 0 70 mm av kapa-
Bromma England 0—15 m/s galler, till- och 4.000 — (ca) 1,6 0 200 mm citiv typ
frånluftsdon m. m.
Anemometer Rudolph Grave Wilh. Lambrecht 0—10 000 m Mätning i ventila- 770 :---- 1 0 103 mm
1400 AB, Solna KG, Västtyskland tionskanaler, intags- med
galler m. m. låda Med in-
Anemometer Rudolph Grave Wilh. Lambrecht 0—1200 m/min Mätning i ventila- 1.030 : — 1 0 103 mm byggt
1405, 1405 a AB, Solna KG, Västtyskland tionskanaler, intags- med kopp-
galler m. m. låda lingsur
0—5 m/s
Anemometer Rudolph Grave Wilh. Lambrecht 0—10 m/s Mätning i ventila- 1.485 : — 1,4 0 103 mm Med ge-
1443 AB, Solna KG, Västtyskland 0—15 m/s tionskanaler, intags- med nerator
0—20 m/s galler m. m. låda
Anemometer Ing.La C-E OTA 0—1000 m Mätning i ventila- 270 — 0,7
nr 27 Larsson, Japan 0—100 000 m tionskanaler, intags- 335 — 0,8
28 Lidingö 1—5, 1—15 m/s galler m. m. 1.085 —
29 lng.f:a C-E OTA 0—40 m/s Större till- och 1.300 — 1 Skålkors
25 B Larsson, Japan frånluftsdon
Lidingö
















































650: — 0,8 60—
500 mm














































där figurerna 1 och 3 visar värdena med 
instrumentet inställt på sitt lägsta hastig­
hetsområde och figurerna 2 och 4 med 
instrumentet inställt på sitt högsta hastig­
hetsområde. Samtliga figurer 1—4 visar 
att instrumenten är ganska dåligt tempe- 
raturkompenserade. Instrument 1 b dock 
något bättre än 1 a. Avvikelserna vid 
temperaturen 22°C är relativt små vid 
det lägsta hastighetsområdet för båda in­
strumenten. För instrument 1 a får man 
dock betydligt större avvikelser inom det 
högsta hastighetsområdet.
Även varmtrådsinstrumenten typ 2 och 3 
är som framgår av figurerna 5—7 inte 
helt oberoende av lufttemperaturen. Sär­
skilt instrumentet enligt figur 7 b redovi­
sar en ganska avsevärd onoggrannhet i 
temperaturkompensering. De båda pro­
vade anemometrarna av typ 3 visar dess­
utom upp kalibreringskurvor av helt olika 
karaktär, vilket tyder på att instrumenten 
måste betraktas som individer, vilka bara 
i undantagsfall har samma kalibrerings­
kurvor. Detta gäller inte enbart anemo­
meter typ 3 utan torde även gälla för alla 
andra instrument av varmtrådstyp, vilket 
också bekräftas av kurvorna för typ 1 
och 2.
1.2 Vinghjulsanemometrar
Vinghjulsanemometrarna visade sig åt­
minstone vid låga lufthastigheter vara en 
källa till större felaktigheter än varm- 
trådsanemometrarna. Av fem olika typer 
som provades var det endast en, som 
man kan säga visade rätt, Samma kali- 
breringsanordning har använts för både 
varmtråds- och vinghjulsanemometrarna. 
Anemometrarna har således varit place­
rade i en fri luftström, vilket ofta är fal­
let då vinghjulsanemometrar användes. 
Vissa tecken tyder på att man inte får 
samma kalibreringskurvor för anemo­
metrarna om dessa används på ett annat
AVVIKELSE
2 0 2.4 m/s
HASTIGHET
Figur 7 a.






Figur 5. Kalibreringskurvor för varmtråds- 
anemometer. Typ 2 a.
sätt än det provade. Vi kommer därför 
att fortsätta proven med vinghjulsanemo­
metrarna där vi bl a tar med mätning 
före och efter värmeväxlare av lamell- 
rörstyp, intagsgaller m m. Figur 8 visar 
ett sammandrag av de olika kalibrerings- 
kurvorna. Ett par exemplar av varje typ 
provades och det visade sig att avvikel­
serna mellan de olika exemplaren var 
mycket liten. Avvikelsen översteg aldrig 
5 %.
1.3 Transportkänslighet
Instrumenten typ 1, 3, 4 och 5 transpor­
terades i bagageutrymmet på en bil en 
sträcka av 200 km på delvis ganska gro­
piga vägar. Därefter gjordes en omkali- 
brering vid. vilken det visade sig att 
samma kalibreringskurvor som tidigare 
erhölls med alla fyra instrumenten. Dessa 
instrument har dessutom provats under 
ett tidsintervall på 6 månader med sam­
ma resultat som följd.
1.4 Riktningskänslighet
För några olika typer av anemometrar 
undersöktes hur sondens riktning i för­
hållande till luftströmmen påverkade den 
uppmätta lufthastigheten. Resultatet visas 
i fig 9 a och b. I ogynnsammaste fall får
AVVIKELSE
____ >11.5+0.5 *C __









Figur 6. Kalibreringskurvor för varmtråds- 
anemometer. Typ 2 b.
man ett 10 % för lågt värde vid en vin­
kel vridnin g av sonden på ca 23 grader. 
Detta får anses som ett högst acceptabelt 
värde.
2. Tidskonstanter
Tidskonstanten för ett instrument kan sä­
gas vara ett mått på dämpningen i in­
strumentet. Ju mindre tidskonstant desto 
snabbare instrument. I ventilationssam- 
manhang har man i regel dock ej behov 
av snabba instrument. Det är i de flesta 
fall enbart en fördel med tröga instru­
ment (stor tidskonstant) på grund av att 
det är luftens medelhastighet, som man 
önskar bestämma.
Figur 10 visar att tidskonstanterna för 
anemometer
typ 2 är ca 0,3 sek (varmtrådsinstru- 
ment)
typ 3 är ca 1,8 sek (varmtrådsinstru- 
ment)
typ 4 är ca 7,5 sek (vinghjulsanemo- 
meter)
Instrument med små tidskonstanter regi­
strerar alla de variationer i lufthastighe­
ter, som erhålles i turbulenta luftström­
mar. Ju trögare instrument desto jämnare 
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Figur 9 a. Figur 9 b.
Figur 9 a och 9 b. Olika anemometrars känslighet för olika vinkelvridningar hos sonden.
söker att åskådliggöra detta förhållande. 
Instrumenten typ 2, 3 och 4 har här an­
slutits till en skrivare. Instrumentens son­
der placerades intill varandra i en turbu­
lent luftström. Man ser tydligt en tendens 
till jämnare kurva med ökad tidskonstant, 
vilket innebär att det är lättare att upp­
skatta ett hastighetsmedelvärde med tröga 
instrument.
Skillnaden mellan kurvorna för typ 2 och 
3 i fig 11 blir något för stor beroende 
på att skalorna inte är likformiga för de 
båda instrumenten inom det betraktade 
hastighetsområdet. Tendensen är dock 
klar.
TYP 3 TYP 1 OCH 2
.TYP STYP 4
SEK.
Figur 10. Diagram utvisande ■ olika anemo­
metrars inställningssnabbhet.
TIDEN I SEK.
Figur 11. Diagram utvisande effekten på 
registreringen av lufthastigheterna som 
funktion av tiden med instrument med olika 
tidskonstanter.
Sammanfattning
Undersökningen visar att det finns ett 
stort sortiment av anemometrar att välja 
bland. Att finna en som är lämplig för 
ett visst behov och som har en accepta­
bel noggrannhet är dock inte så lätt. Som 
vi nu har sett av dessa stickprovsunder­
sökningar kan man alltså få avvikelser 
i uppmätta lufthastigheter på långt över 
de 10 %, som man bör kunna acceptera. 
Vidare så bör man behandla instrumen­
ten, i varje fall varmtrådsanemometrarna, 
som individer och aldrig lita på att två 
instrument av samma typ har samma ka- 
libreringskurva. Man torde sammanfatt­
ningsvis kunna ställa upp följande tabell, 
som visar resultat av kalibreringarna.
De typer av instrument som redovisats i 
denna artikel får med avseende på mät­
noggrannhet anses acceptabla under för­
utsättning att instrumenten genomgått en 
noggrann kalibrering. Stickprov visade 
nämligen att instrumenten (i varje fall 
typ 1, 3, 4 och 5) var mycket beständiga 
mot åldring och transport, vilket innebär 
att man torde kunna rätta sig efter in­
strumentets kalibreringskurvor under i 
varje fall en period av 6 månader. Det är 
inte säkert att en konstruktionsändring 
som skulle fördyra instrumenten avsevärt, 
efter en kalibrering skulle ge så mycket 
större noggrannhet. Man kan som exem­
pel taga instrumenten 1 och 3. Prisskill­
naden mellan dessa är ca kr. 2 000: — 
med typ 1 som det dyraste. Man torde 
med båda instrumenten, under förutsätt­
ning att man rättar sig efter deras kali­
breringskurvor, kunna mäta med en nog­
grannhet som är större än 10 %.
Kommentar
SIB har ingen möjlighet att åtaga sig 
provningar av andra företags instrument. 
Den som här i landet har möjlighet till 
sådan uppdragsverksamhet är Statens 
Provningsanstalt (SP). SP har nyligen 
med anslag från Byggforskningsrådet 
(BFR) byggt upp en kalibreringsanord- 
ning liknande de som nu förekommer vid 
KTH och SIB. Tyvärr saknar man dock 






nhet vid 20 °C 
inom o
0,3—2,5 m/s










ment av god 
kvalitet ± 10 % ± 10 % ± 10 % ± 10 % 0,7—1,0 %rc
Varmtrådsinstru- 
ment av en vanl 
kval. ± 35 % ± 35 % ± 35 % ± 35 % 1,4—2,2 %/°C
Vinghjulsanemo- 
meter av god 
kvalitet ±4% ±4% ±4%
Vinghjulsanemo- 
meter av en 
vanlig kval.
+ 20 %
— 40 % ± 20 % _
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Statens institut för byggnadsforskning
Särtryck ur VVS • 1 • 1973
Regler för kalibrering av 
mätinstrument för lufthastigheter 
och flöden
Bearbetat till svenska förhållanden av Anders Svensson, 
Byggforskningsinstitutet
Det blir allt vanligare att ställa krav 
på ventilationsanläggningens funktion. 
Exempelvis kan nämnas att enligt 
VVS AM A 72 är största tillåtna avvi­
kelse vid kontroll av luftflöden i ett 
ventilationssystem, inklusive mätfel, 
15 % av föreskrivet värde. Detta stäl­
ler stränga krav på mättekniken. Det 
kommer att bli nödvändigt att alla in­
tressenter enas om hur man skall mäta 
vid olika tillfällen.
En av de mera primära reglerna är 
dock att mätinstrumenten, vilka typer 
det än är, måste kalibreras. Detta är 
bakgrunden till att man inom den s k 
Nordiska ventilationsgruppen har ut­
arbetat gemensamma regler för pro­
ceduren vid kalibrering av mätinstru­
mentet för Iufthastiigheter och luftflö­
den. Nordiska ventilationsgruppen är 
de nordiska byggforskningsinstitutens 
samarbetsgrupp när det gäller kontroll, 
inreglering och besiktning av ventila­
tionsanläggningar. De regler som Nor­
diska ventilationsgruppen framlägger 
kan användas vid avtal angående in­
justering och besiktning av ventila­
tionsanläggningar.
Den arbetsgrupp som har utarbetat 
dess regler om kalibrering har bestått 
av
• civiling Svein Myklebost, sekrete­
rare, Norges byggforskningsinstitutt,
• civiling Peter Olufsen, Statens byg­
geforskningsinstitut, Danmark,
• civiling Veijo Siitonen, Statens Tek­
niska Forskningsanstalt, Finland,
• civiling Anders Svensson, Statens 
institut för byggnadsforskning, Sverige.
De här framlagda reglerna kommer 
att revideras senast den 1 januari 
1975. De regler som nu är utarbetade 
är av administrativ karaktär. De säger 
således inte något om det tekniska un­
derlaget, varken för själva kalibrerings- 
anläggningen eller för begränsningen 
vid användningen av de kalibrerade in­
strumenten. Därför ska här sägas några 
ord om detta.
Anemometrar kalibreras normalt i 
en luftstråle med relativt liten turbu­
lens. Dylika strömningsförhållanden 
har man sällan i en ventilationsanlägg­
ning. Dessutom reagerar olika typer 
av mätinstrument olika för samma 
strömningsförhållande. Det finns så­
ledes många olika kombinationer som 
skulle behöva undersökas:
• olika typer av mätinstrument
• sätt att bruka dessa mätinstrument
på
• hur dessa mätinstrument reagerar
för olika strömningsförhållanden.
Det säger sig självt att det är prak­
tiskt omöjligt att kalibrera varje instru­
ment för alla de olika mätförhållanden 
instrumentet kan utsättas för. De kali- 
breringsanläggningar som finns vid de 
nordiska byggforskningsinstituten samt 
vid statens provningsanstalt i Sverige
Antaget av den Nordiska ventilations­
gruppen i Oslo den 11 oktober 1972.
1.0 Reglernas giltighetsområde 
Dessa regler kan användas vid 
avtal med avseende på inregle­
ring och besiktning av ventila­
tionsanläggningar.
2.0 Generella krav
2.1 Instrumentets kalibreringsintyg 
— giltighetstid
beroende på typen av instrument 
får kalibreringsintyget vid tid­
punkten för mätningarna vara
är utförda med tanke på att anemo- 
metrarna ska kalibreras i en fri luft­
stråle med relativt låg turbulens. Det 
kommer därför under vissa förutsätt­
ningar — bl a beroende på instrumen­
tens tidskonstant — att uppstå ett 
mätfel när man använder instrumen­
ten i en annan typ av luftström.
Om man önskar få veta hur stort 
detta fel är måste speciella undersök­
ningar utföras. Det är dock att rekom­
mendera att speciella korrektionsfakto- 
rer för mätmetoden införs.
Då det mot bakgrund av ovanståen­
de är viktigt att alla parter enas om att 
använda samma mätmetoder och na­
turligtvis kalibrerade instrument, kom­
mer vi inom den Nordiska ventilations­
gruppen att under 1973 framlägga ett 
förslag till normerade mätmetoder. 
Det är vår förhoppning att man där­
vid kan undgå en stor del av alla de 
tvister som i dag uppstår som en följd 
av att olika parter använder olika mät­
metoder.
högst 1/2—1 år gammalt.
1 år:
Mekaniska instrument











Nordiska regler för proceduren vid kalibrering av mätinstrument för luft­
hastigheter och luftflöden
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Anm: Ett instrument som faller i (golvet 
eller på annat sätt blir utsatt för hårdhänt 
behandling kan få en ändrad kalibrerings- 
karaktäristik. Det faller på instrumentäga­
ren (brukaren) att tillse att sådana instru­
ment inte användes förrän de är kontrolle­
rade eller kalibrerade på nytt. Utöver de 
fasta periodiska kalibreringarna vid en god­
känd kalibreringsinstans bör brukaren av 
instrumentet själv låta kontrollera instru­
mentets kalibrering då någon som helst osä­
kerhet om dess riktighet råder. Detta gäller 
speciellt under de perioder då instrumentet 
dagligen används i en anläggning. I sådana 
fall kan det vara tillräckligt att kontrollera 
instrumentet mot t ex ett referensdon med 
konstant luftflöde eller mot ett annat in­
strument, som inte har varit i ibruk efter 
sista kalibreringen. En sådan kontroll kan 
göras på mycket kort tid och spara inregle- 
ringspersonalen mycket arbete om kontrol­
len visar att instrumentet har fått en ändrad 
kalibreringskaraktäristik.
2.2 Kalibreringsintyg
Ett kalibreringsintyg skall inne­
hålla följande:
1. Kalibreringsinstansens namn 
och adress
2. Datum för kalibreringen







Siffermässig angivelse av var­
je kalibreringsvärde.





7. Särskilda anmärkningar t ex
— sondens orientering
— typ av ventil (luftflödes- 
kalibrering)
— batterityp, spänning o dyl
8. Underskrift av ansvarig.
Anm:
• De diagram som utarbetas på basis av 
mätresultaten får inte ge ett avläsnings- 
fel som överstiger 2 %.
• Antalet nödvändiga kalibreringspunkter 
för att kunna dra en kurva med tillräck­
lig noggrannhet beror på kurvans line- 
aritet. Vid mycket oregelbunden kurv- 
form kan 15i—20 mätpunkter erfordras. 
Minsta antal punkter är 4.
• Vid de tillfällen som kalibreringen (och 
en eventuell kalibreringskurva) inte täc­
ker hela instrumentets skala skall det 
klart framgå för vilken begränsad del av 
skalan som kalibreringen gäller.
• Kopior av kalibreringsintyg, kalibrerings­
resultat och eventuella diagram skall för­
varas vid kalibreringsinstansen.
• Vid mäitinstrument som består av flera 
samhörande delar skall alla delar som 
har ingått i kalibreringen vara tydligt 
märkta.
3.0 Godkännande av kalibreringsin- 
stanser
En förutsättning för att dessa 
regler ska kunna brukas är att 
ifrågavarande kalibreringsinstans 
arbetar med en sådan noggrann­
het att det totala kalibreringsfelet 
hålls på en rimlig nivå. I Sve­
rige kan dylika kalibreringsinstan- 
ser, som andra institutioner eller 
privata firmor önskar upprätta, 
kontrolleras och eventuellt auk­
toriseras av statens provnings- 
anstalt.
4.0 Revidering av reglerna
Dessa regler kommer att tagas 
upp till revidering i den Nordiska 
ventilationsgruppen senast den 1 
januari 1975. ■
INSTRUMENT FÖR MÄTNING AV TRYCK I VENTILATIONSANLÄGGNINGAR 
Anders Linden
Inledning
I tidigare artiklar i denna artikelserie har behandlats instru­
ment för mätning av lufthastigheter och luftflöden. Denna arti­
kel redovisar en inventering och funktionskontroll av i mark­
naden förekommande instrument för uppmätning av låga tryck.
Huvudsyftet har varit att finna en manometer, lämpad att mäta 
små tryckdifferenser under fältmässiga förhållanden. Den måste 
alltså förutom att vara tillförlitlig även vara lätthanterlig 
och robust.
Tryckmätningar utförs i stor skala vid injustering och kontroll 
av en ventilationsanläggning. Tryckdifferensmätningar vid 
fläktar och filter, mätning av över- och undertryck i lokaler, 
tryckfall över komponenter osv är exempel på dylika mätningar. 
Luftflödesmätningar i ventilationskanaler är ett annat exempel. 
Därvid mäts det dynamiska trycket pd som är differensen mellan 
totaltrycket p^ och statiska trycket ps.
Med ett så kallat prandtlrör som bygger på denna metod kan man 
mäta p^ ( se fig l).
Totala
Fig 1
Statiska trycket p$ Dynamiska trycket
Da prandtlröret riktas mot en luftström kommer manometervätskan 
att via prandtlrörets fronthål påverkas av ett tryck pt. Mano­
metervätskan påverkas också via sidhålen av ett tryck ps. Då 
manometern är kopplad till båda prandtlrörsuttagen kommer mano­
metern att indikera differenstrycket p_^ - p = p
är en funktion av bl a lufthastigheten, harometerstandet och 
lufttemperaturen, dvs lufthastigheten kan bestämmas om man kän­
ner bl a (se ekv)
där luftens densitet Ç - 1,293 B1013
2
p^ anges i Pa (N/m )
B = barometerståndet i mbar
t = lufttemperatur i °C
Anges p i stället i mm vp erhålles




Vid låga lufthastigheter är det dynamiska trycket mycket litet, 
t ex 0,55 mm vp vid 3 m/s. Se fig 2. Detta ställer höga krav 
på den manometer som används. 10% mätfel pa p^ resulterar i 5% 
fel på hastigheten (flödet).
Vid provning av luftflöde i en ventilationsanläggning anger 
WS AMA -72 att största tillåtna avvikelse, inkl mätfel, från 
föreskrivet värde är 15%• För det sannolika mätfelet m, anges
uttrycket______
/ 2 2 2
m = V ml + m2 + m3 ^ mi = “^instrumentets fel
m^ = mätmetodens fel, pga avvikelse 
från kalibreringsmetod för mät­
instrument
m^ = avläsningsfel
De angivna storheterna m.p, m2 och m3 anges i % av uppmätt värde, 
dvs avlästa värden med korrektion.
pd mm vp
12 v m/i
Fig. 2 Dynamiskt tryck pd mm vp för olika lufthastigheter 
v m/s vid 20 °C och 1013 mbar
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Mätmetoder
Instrument för mätning av gastryck kan efter funktionssätt in­





Dessa har oftast ett tryckkännande element typ aneroid, bälg, 
bourdonrör eller membran vars rörelse mekaniskt överförs till 





De vanligaste mekaniska elementen för avkänning av tryck: 
Aneroiden , bälgen, bourdonröret och membranet
Vätskemanometrar
Ett U-rör fyllt med en vätska är den vanligaste manometern för 
tryckmätningar i en ventilationsanläggning. För att kunna mäta 
små tryck lutas ofta röret för att utslaget skall öka. En lut­
ning på 1:10 ökar t ex utslaget tiofaldigt. Vätskan är i all­
mänhet baserad på alkohol och med känd densitet. T ex T-sprit 
- 0,813 g/cm3 vid 20°C. Se fig 4.
Fig 4
Princip för mikromanometer
Graderat mätrör instälIbart i olika lutnii
Vätskebehål lare 
Höj- och sänkbar 
för O-inställning 




Praktiskt taget samtliga tryckgivare av denna typ utgörs av en 
mekanisk och en elektrisk del. Elektriska organ som direkt om­
vandlar tryck till elektrisk storhet saknas vanligen.
I tryckgivare med mekaniskt system omvandlas mätstorheten till 
rörelse, vilken i sin tur omvandlas till en elektrisk signal.
Den elektriska delen bestar av ett avkännande element som kan 
utgöras av kapacitiva organ, potentiometrar, fotoelektriska 
element, differentialtransformatorer, tryckkänsliga motstånd, 
reluktanselement, piezokristaller eller trådtöjningselement.
Exempelvis finns det tryckmätgivare där membranet utgör ena 
plattan i en kondensator och en fast vägg den andra.. Avstån­
det mellan dem blir ett mått på trycket, vilket då direkt om­
vandlas till kapacitans, fig 5- På liknande sätt kan ett mem­
bran av magnetiskt material, placerat mellan tva plana spolar, 
förändra reluktansen differentiellt vid tryckutbuktning av 
membranet. Vidare kan töjningsmätgivare limmas på plana eller 
cylindriska membran och avkänna materialtöjningarna vid tryck­
belastning, fig 6.
Till tryckgivaren behövs dessutom en viss kringutrustning, så­






Principen för den kapacitiva tryck­
givaren. Ett membran utgör del i en 
kondensator. Den fasta kondensator- 





Ett tryckkännande membran kan förses 
med fyra töjningsmätgivare placerade 
så att de parvis avkänner positiva resp 
negativa töjningar.
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Tabell 1: Mekaniska manometrar
Instrument- Svensk representant 
beteckning
Tillverkare Av fabrikanten Minsta tryck1
angivet mätområde mm vp 
mm. vp
Användnings- Ung pris kr 
områden exkl moms
Magnehelic Kihlströms manometer- Dwyer Instruments














Svensk representant Tillverkare Av fabrikanten Minsta
angivet mät- mm vp
område, mm vp
tryck1^












































































Svensk representant Tillverkare Av fabrikanten Minsta
angivet mät- mm vp
område, mm vp
tryck1)
Användnings områd e Ung pris kr 
exkl moms















Labor at oriebruk 1340











1) Minsta mätbara tryck vid en uppskattad avläsningsnoggrannhet i 3% av uppmätt värde.
Tabell 3: Elektromekaniska. trynkmät.givare
Givare
beteckning
Svensk representant Tillverkare Mät område •„ Mät princip Ung pris kr Kringutrustning använd
exkl moms vid SIB:s prov. Ung
pris kr exkl moms
HBM-PD 1 Elektriska Instrument 
- AB Elit, Bromma
Hottinger Baldwin 0-± 
Messtechnik,
Darmstadt, Tyskland
100 mm vp Membran, diff- 
transf
2 370:- Förstärkare HBM-KWS/T-S 
för batteridrift 6 345: —









15 mm vp Kapacitiv
150 mm vp
2 620:- Elektronmanomet er för- 
stärkare EMT 311. Nät­
aggregat EMT 90.2.
5 000:-
MDC Ing f:a C E Larsson 
Lidingö
Furness Controls 0-1, 0-3, 0-10 Kapacitiv
Ltd, England 0-30 el 0-100
mm vp
4 500:- Mätgivare och kringut­
rustning är hopbyggd 
















Resultatet av inventeringen framgår av tabellerna. Instrumen­
ten är där indelade i grupper med avseende på funktionen som 
omtalats ovan. Endast de instrument som lagerföres i Sverige 
har redovisats. Beträffande de elektromekaniska får man dock 
räkna med en viss leveranstid. Tabellerna gör inga ansprak 
på att vara fullständiga.
Funktionskontroll
Samtliga instrumenttyper som redovisats i tabellerna har även 
blivit föremål för en tämligen omfattande kontroll. Det var 
dels instrument som vi själva hade tillgäng till i laboratoriet, 
dels sådana vi fått låna av återförsäljare.
Funktionskontrollen delades upp på:
1. En kalibreringsdel där kontrollen gjordes med en tryckkalibre- 
ringsanläggning, utvecklad inom institutet. Tryckomrade
0.3 - 60.0 mm vp där huvudinriktningen legat mellan 0.3 - 
10.0 mm vp.
2. En bedömning av instrumentens funktion med avseende på 
deras lämplighet vid fältmätningar, t ex beträffande skalans 
upplösning, avläsningsnoggrannhet etc.
3. De elektroniska mätarnas förmåga att klara av en biltran­
sport med bibehållen noggrannhet.
b. Tillverkningstoleranserna hos åtta stycken mikromanometrar 
av samma typ och fabrikat, som provades parallellt för att 
utröna spridningen mellan olika exemplar.
Vid kalibreringarna har största möjliga noggrannhet eftersträ­
vats vid instrumentens injustering och 0-punktsinställning, 
en noggrannhet som troligen är större än den som normalt er- 
hålles. Samtliga instrument provades vid ca 20°C.
Tryckkalibreringsanläggning
Den använda tryckkalibreringsanläggningen, fig T» utnyttjar 
principen med s k dykklocka. Den presterar ett variabelt över­
tryck relativt atmosfärstrycket. Variationsområdet är 0 - 60 
mm vp och maximalt fel är ex vis 0,02 mm vp vid 2 mm vp och 
0,1 mm vp vid 60 mm vp.
Tillförlitligheten är osedvanligt hög, beroende på att det in­
ställda trycket praktiskt taget enbart beror av en area och en 
varierbar vikt. Bägge dessa storheter är noga kända och har 
helt försumbar åldring. Se fig 8.
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Fig. 7. Kalibreringsanordning med diverse provobjekt
Max avvikelse Fig. 8 Kalibreringsanordningens maximala felvisnihg
Pv mm vp 
verkligt tryck
Avvikelse Fig 10. Kytölä DPM -10
Resultat
Kalibreringar
Exempel på resultat visas i figurerna 9_l4, som visar avvikelse 
i $ som funktion av verkligt tryck.
Avvikelse = 100$
där pu = uppmätt tryck
pv = verkligt tryck
Alla instrument har provats vid ett lägsta tryck av 0,3 mm vp, 
men endast den del av kalihreringskurvan där avläsningsfelet 
har uppskattats till —1 3$ av uppmätt tryck har redovisats.
I de fall där fabrikanten utlovat viss noggrannhet har detta 
redovisats som en streckad linje i figur. (Se fig 9-10)
De presenterade kurvorna hör, framför allt vid lägre tryck, 
jämföras med toleranskruvan för tryckkalibreringsanläggningen, 
då dennas fel ingår i de uppmätta kalibreringskurvorna.
Mekaniskajnanometrar
Två instrument av samma fabrikat och typ, men med olika mät- 
områden, provades. Bägge gav likartat resultat (se fig 9)> 
med avvikelser som var större än de av fabrikanten garanterade. 
Dessa två instrument var de mest lätthanterliga av samtliga som 
provades.
Vätskemanometrar_
Instrumentens noggrannhet är i stort sett proportionellt mot 
priset. De enklaste har en sådan utformning av skalan att 
risken för felavläsning vid låga tryck är onödigt stor. Preci­
sionen är dock fullt tillräcklig för de ändamål dessa instrument 
är avsedda för. De tre dyraste instrumenten hade likartade 
prestanda. Av dessa har Airflow Developments Mark 5 avsevärt 
mycket lättare att använda än de två övriga. Fig l4 visar att 
skillnader förekommer mellan olika individer av samma fabrikat 
och typ.
En mikromanometer kan dessutom ge betydande fel om den ej har 
horisontell uppställning. Mätvätskans densitet kan även ha 
ändrats på grund av avdunstning och temperaturändring. 10°C 
temperaturändring av en alkoholbaserad mätvätska ändrar densi­
teten och följaktligen mätvärdet, med ca 1,0$.
Avvikelse Fig 11. Växjö Elmikro (Veab) typ BG
Avvikelse Fig 12. Airflow Developments Mark 5
-12.5 Mätområden mm vp
Pv mm vp
Avvikelse Fig 13. Lambrecht typ 655
-6.4 -16 Mätområden mm vp
p mm vp Kv K
Avvikelse 
% i k
Fig. 14 Medelvärden och 95% konf. intervall. 










95 % konf. intervall
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Elektromekaniska tryckmätgivare
Dessas resultat kan inte direkt jämföras med de konventionellas. 
För att kunna använda en elektronisk tryckmätgivare måste den 
först kalibreras. Detta gjordes i institutets tryckkalibre- 
ringsanläggning. Två av givarna var visserligen kalibrerade 
vid leveransen men vid kontroll visade det sig att kalibreringar— 
na måste göras om då de ej var riktiga. Ett instrument lag 
b0% fel, varför ett nytt levererades. Detta nya låg 20% fel.
Ett tredje levererades därför och först detta visade acceptabla 
värden.. Kontrollen av givarna gick sedan ut på att studera 
huruvida de, kombinerade med lämplig kringutrustning, gav en 
utsignal proportionell mot trycket, dvs om utsignal represen­
terar en linjär funktion av trycket.
I nedanstående tabell redovisas linjäritet savvikelse i % och 
max fel i mm vp samt vid vilket tryck detta har uppmätts.
Någon hysteresis kunde ej uppmätas i något fall. Transport­
känsligheten var låg. Efter transport med bil visade tre 







- Max fel/tryck 
mm vp / mm vp
Kalibrerad 
vid mm vp
HBM/PD1 0-100 0 0 / 0.3-60.0 60
EMT 32 0- 15 O.5 O.O8 / T-5 15
O-I5O - 2.6O / 60.0
MDC 0- 1 1.5 0.015 / 1.0
0- 3 1.3 0.0U / 3.0
0- 10 0.6 O.06 / 7-5 10
0- 30 1.5 0.45 / 30.0
0-100 - 0.7 / 6O.O
SP1825 0- 25 2.2 0.55 / 12.5 25
Sammanfattning
Att finna manometrar som är "fältmässiga" är ganska lätt. Att 
finna manometrar som dessutom är noggranna är svårare. Ska man 
kombinera enkelt handhavande med god avläsbarhet och noggrann­
het även vid låga tryck får man bereda sig på en utgift på ca 
1200 kr för en vätskemanometer. Elektromekaniska tryckgivare 
blir betydligt dyrare i inköp och torde därför knappast kunna 
klassas som fältmässiga för rutinmätningar.
Undersökningen har visat att för största möjliga mätnoggrannhet 
erfordras en kalibrering av den aktuella manometern. Har man 
flera exemplar av samma manometertyp bör man kalibrera samtliga. 
Det har nämligen visat sig att spridningen kan vara påtaglig.
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Luftflödesmätning En SIB-artikel ingående i projektet "kontrollteknik för installationer".
Inom Byggforskningsinstitutets projekt 
”Kontrollteknik för installationer” har 
problemen att mäta luftflöden och 
lufthastigheter ägnats stor uppmärk­
samhet. Anledningen till detta är de 
stora svårigheter som är förknippade 
med dessa mätningar, i första hand 
under fältmässiga förhållanden, samt 
den stora betydelse ventilationsanlägg­
ningens funktion har på bl a in- 
omhusklimatet. I denna artikel ges 
vissa synpunkter som framkommit 
under utredningsarbetet och skissas 
förslag till åtgärder för att i möjligaste 
mån komma tillrätta med problemen. 
De kriterier som projekteringen base­
ras på behandlas inte och ej heller 
drift- och skötselproblemen.
Bakgrund
Allt oftare möter vi klagomål på venti­
lationen i framför allt nyare hus. När 
inomhusklimatet är otillfredsställande 
ger man oftast ventilationen skulden. 
Givetvis kan inte detta tas som bevis 
för att det i alla tillfällen är ventila­
tionsanläggningen som inte fungerar 
riktigt. Man vet bl a från gjorda 
undersökningar [10], [11], [12] att 
det aldrig går att skapa ett inomhuskli- 
mat som tillfredsställer alla. I gynn­
sammaste fall blir 5—10 % ändå 
missnöjda. Även då klagomålen är be­
rättigade, behöver det ju inte alltid 
vara fel på ventilationen, eftersom en 
rad andra faktorer även kan påverka 
inomhusklimatet, inte minst byggna­
den själv. I alltför många fall har man 
trots allt kunnat konstatera att ventila­
tionsanläggningen fungerar dåligt [5], 
Vidare måste man komma ihåg att en 
ventilationsanläggning som inte funge­
rar som den skall, förutom inomhus­
klimatet även kan påverka drifteko­
nomi och skötsel i negativ riktning. 
Man frågar sig vad dessa onekligen 
skrämmande förhållanden beror på —■ 
klarar vi inte med dagens kunnande 
problemen? En analys visar att det 
under byggprocessen uppkommer en 
mängd faktorer som var och en kan 
vara en starkt bidragande orsak till att 
ventilationsanläggningen inte kommer 
att fungera. Bl a kan det sätt på vilket 
upphandlingen sker inverka vilket be­
handlats i några artiklar på senare tid 
[8], [9], Ansvarsförhållandena under 
projekterings- och monteringstiden är 
en annan faktor som kan ha stor in­
verkan, liksom injusteringen. Just in­
justeringen, har visat sig i praktiken 
innebära mycket stora svårigheter, 
och i första hand att mäta luftflöden 
på ett entydigt och riktigt sätt.
Ytterligare en bidragande faktor är 
tendensen att bygga allt större och mer 
komplicerade ventilationsanläggningar. 
Sammanfattningsvis förefaller det ofta 
vara en mängd faktorer som samver­
kar till ett dåligt slutresultat, och mera 
sällan en enda isolerad faktor, liksom 
att ansvaret för det inträffade oftast 
faller på flera parter, och mera sällan 
på en enda person eller företag. Venti- 
lationsentreprenörfen blir dock i många 
fall oförskyllt syndabock.
Luftflödesmätning
Arbetet inom SIB har omfattat bl a 
undersökningar över tillförlitligheten 
hos instrument för mätning av lufthas­
tigheter [1], olika metoder att mäta 
luftflöden [2] samt, i samarbete med 
KTH, hastighetsmätning i ventilations- 
luftstrålar [3], Utveckling av givare 
för lufthastighetsmätning är under ar­
bete. Från KTH har dessutom publice­
rats en undersökning av egenkonvek­
tionens inverkan på varmtrådsinstru- 
ment [4], En undersökning över till­
förlitligheten hos olika typer av mano­
metrar kommer att publiceras från 
SIB.
Dessa undersökningar visar klart de 
svårigheter som är förknippade med 
att i praktiken mäta lufthastigheter 
och luftflöden. Instrument för dessa 
mätningar finns i en mängd varianter, 
var och en med sina fördelar, men 
också nackdelar och felkällor. I vissa 
situationer är ett visst instrument 
lämpligt, i en annan situation ett helt 
annat instrument. Olika typer av luft­
don kräver olika specialutrustning. 
För att mäta flödet genom donet krävs 
t ex en rad stosar av olika storlekar, 
speciella mätkroppar etc. Till detta 
kommer dessutom vissa typer av don 
där vi inte kan mäta i själva donet, 
utan är hänvisade till tidsödande mät­
ningar i kanalen före donet. I många 
fall är kanalerna dessutom inbyggda. 
Alternativt saknas lämpliga mätsträc- 
kor, så att mätning i praktiken knap­
past låter sig göras. Till dessa svårig­
heter kommer givetvis att en slarvig 
montering med läckande kanaler och
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otäta anslutningar mellan don och 
kanal etc kan göra att en mätning blir 
helt utan värde.
För att idag kunna göra luftflödesmät­
ningar på en anläggning krävs alltså, 
förutom en erfaren och kunnig mät­
tekniker, en både dyrbar och ömtålig 
utrustning som dessutom kan bli 
ganska skrymmande. Trots detta kan 
man råka in i situationer där det är 
omöjligt att göra tillförlitliga mät­
ningar, vilket ofta resulterar i en 
massa diskussioner om mätresultatens 
tillförlitlighet.
Förslag
Man kan fråga sig om det är riktigt att 
försöka klara de svårigheter som är 
förknippade med mätning av luftflö­
den enbart genom att satsa på en ut­
veckling av mättekniken, med risk för 
att det blir ännu mera komplicerat att 
genomföra mätningar i praktiken. Sva­
ret på frågan bör bli ett NEJ. Vi 
måste tvärtom sträva till att förenkla 
de mätprocedurer som är avsedda för 
fältbruk. Vi skall givetvis inte slå oss 
till ro med den mätteknik vi f n har, 
utan sträva efter att förbättra och 
förenkla denna. Men samtidigt måste 
vi söka andra vägar för att lösa pro­
blemen. Avsevärda förbättringar 
skulle kunna nås genom att man under 
samtliga skeden i byggprocessen äg­
nade större uppmärksamhet åt injus­
tering, besiktning och de mätningar 
som hör ihop med dessa. De inblan­
dade parterna skulle var och en få 
bära sin del av ansvaret för att slut­
produkten kommer att fungera till­
fredsställande.
Detta skulle bl a innebära att:
Beställaren/ Byggherren
a) kräver att ventilationsanläggningen 
skall vara så enkel och okomplice­
rad som möjligt.
b) kräver i sitt program att i bygg­
handlingarna skall anges hur injus­
tering skall utföras.
c) kräver att eventuellt byte av kom­
ponenter i ett upphandlingsskede 
endast får ske till likvärdiga kom­
ponenter redovisade enligt ett en­
hetligt normerat system (se projek­
tor).
d) anger, alternativt kräver, att pro­
jektören efter samråd med beställa­
ren i handlingarna klart anger vilka 
funktioner som skall mätas upp i 
samband med besiktningen och 
även anger hur detta skall ske.
Projektören
a) bestämmer injusteringsmetod i ett 
tidigt skede
b) konstruerar ventilationsanlägg­
ningen så enkel och okomplicerad 
som möjligt och med den valda in- 
justeringsmetoden i tankarna och 
så att det är möjligt att i praktiken 
justera in anläggningen enligt pro­
jektörens anvisningar.
c) endast väljer sådana komponenter 
där egenskaper och prestanda re­
dovisats enligt ett enhetligt och 
normerat redovisningssystem.
d) gör klart att projektören frånsäger 
sig allt ansvar för anläggningens 
funktion om utbyte sker till kom­
ponenter ej redovisade enligt punkt 
c).
e) kräver att byte till andra kompo­
nenter än föreskrivna endast får 
ske efter projektörens godkän­
nande.
Entreprenören
a) får ej byta ut föreskrivna kompo­
nenter utan att uppfylla punkt c) 
och e) enligt ovan.
b) justerar in anläggningen enligt pro­
jektörens anvisningar.
Besiktningsman
a) genomför de mätningar och kont­
roller som erfordras och i enlighet 
med anvisningar i bygghandling­
arna.
Tillverkaren
a) redovisar egenskaper och data för 
sina produkter enligt standardise­
rade av alla använda redovisnings- 
metoder med enhetliga provnings- 
metoder.
Strävan att göra anläggningen så enkel
som möjligt är egentligen så självklar
att det inte skulle behöva nämnas, men 
det finns exempel där ventilationsan­
läggningen blivit så komplicerad att 
den enskilde har mycket svårt att sätta 
sig in i dess funktion, vilket givetvis 
försvårar injusteringen och även, i ett 
senare skede, drift och underhåll.
Kravet att projektören skall ange in­
justeringsmetod, medför bl a att man 
undanröjer risken att projektören, 
p g a att han av konkurrensskäl tving­
ats ge ett alltför lågt anbud, av ekono­
miska skäl inte anser sig kunna lägga 
ner tid på injusteringsproblematiken, 
samtidigt som byggherren görs upp­
märksam på att detta är en nödvändig 
arbetsinsats som det inte får prutas på.
Byggherren måste även göras upp­
märksam på att ett lågt pris alltid 
måste vägas mot kvalitet och funktion. 
Detta gäller även vid utbyte av kom­
ponenter mot andra än dem som pro­
jektören föreslagit. Här måste projek­
tören vara med i bilden så att inte en­
bart priset blir avgörande. Projektören 
tvingas även tänka igenom injuster­
ingen och anpassa konstruktionen för 
den valda metoden. Här kommer bl a 
symmetri i anläggningen in och kan 
påverka kanaldragningen, luftdonen 
bör vara av så få typer som möjligt.
Valet av luftdon är dessutom viktigt 
ur injusteringssynpunkt, därför att flö­
det genom donet måste kunna mätas, 
absolut eller relativt. Är det möjligt att 
mäta vid den valda dontypen, eller 
måste man mäta i kanalen en bit ifrån 
donet, och finns det då lämplig mät- 
sträcka åtkomlig, alternativt fast mä- 
tuttag på lämpligt ställe? Vidare måste 
man kräva att data och egenskaper för 
det don som väljes är redovisat enligt 
ett normerat system. En undersökning 
[7] visar exempel på att tillverkarnas 
katalogdata redovisats på olika grund 
av olika tillverkare, så att en direkt 
jämförelse mellan olika fabrikat på 
basis av katalogdata i vissa fall ej är 
möjlig. Vidare kan det på grund av 
tillverkningstoleranser och utform­
ningen av donet (inställningsmöjlighe­
ter och stabilitet) förekomma mycket 
stora spridningar mellan enskilda ex­
emplar av samma typ, vilket gör att 
redan valet av luftdon kan ge avse-
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Luftflödesmätning
värda fel, som kan vara mycket svåra 
att i ett senare skede rätta till. Mot 
denna bakgrund är det viktigt att pro­
jektören måste godkänna ett utbyte av 
komponenter och i första hand av luft- 
donen.
Kravet på att man på ett tidigt sta­
dium skall ange vilka mätningar som 
skall göras i samband med besikt­
ningen medför flera fördelar. Man un­
danröjer en stor del av de idag alltför 
vanliga ändlösa diskussionerna an­
gående tillförlitligheten i mätresulta­
ten. Man har möjlighet att välja lämp­
liga mätmetoder med hänsyn till an­
läggningen och den information man 
önskar. Det kan många gånger vara 
bättre att få ett mindre exakt värde, 
men ett värde som ändå ger relativt 
god uppfattning om anläggningens 
funktion, än att försöka göra exakta 
mätningar, som ofta kräver betydligt 
större insats i såväl personal som tid, 
men inte säkert ger värdefullare infor­
mation. I en dansk artikel [6] har be­
skrivits en mätprocedur som i många 
fall bör kunna tillämpas.
Den bild av ansvarsförhållandena mel­
lan olika inblandade parter som ges 
här, är givetvis starkt förenklad. I 
praktiken är situationen betydligt mer 
komplicerad med olika upphandlings- 
former, flera projektorer respektive 
entreprenörer, frågan om någon skall 
åläggas ett ansvar för den kompletta 
anläggningens funktion, komplicerad 
automatik etc. Trots detta bör ett be­
aktande av de punkter som behandlats 
ovan kunna medföra betydligt bättre 
möjligheter att genomföra erforderliga 
mätningar, och således påverka ven­
tilationsanläggningens funktion i posi­
tiv riktning.
Fastställ i AMA
Det största problemet är nog hur man 
skall genomföra de föreslagna åtgär­
derna. Framförallt är det byggher­
rarna som måste övertygas om hur 
viktigt det är att de ställer rätt utfor­
made krav beträffande injustering och 
besiktning, samt att prutning på dessa 
krav för att spara pengar, oftast leder 
till fördyringar. Byggherren riskerar, 
att man i ett senare skede måste rätta 
till begångna fel, vilket ofta blir både 
kostsamt och besvärligt. Man kan 
drabbas av en högre driftkostnad till
följd av att man prutat av på kraven i 3 
ett tidigare skede eller få en anlägg­
ning som fungerar dåligt eller i värsta 
fall inte alls. En dålig utdelning på in­
vesterat kapital. Att genom upplysning 4 
lyckas övertyga alla byggherrar om 
dessa förhållanden är säkerligen att 
hoppas för mycket. Någon form av 
styrning måste troligen till, antingen 5 
via myndigheter eller branschorganisa­
tioner. Mycket talar för att AMA vore 
en bra väg att välja.
Sammanfattningsvis kan slås fast att 7 
man, genom att ålägga flera av de in­
blandade parterna i byggprocessen ett 8 
visst ansvar i olika detaljer, bör ha 
goda möjligheter att med rimlig insats 
eliminera en rad orsaker till proble­
men i samband med mätning av luft- 9 
flöden.
1 A Svensson — ”Instrument för 
mätning av lufthastigheter” VVS 
nr 1 1972
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Metoder för luftflödesmätning
Inom Byggforskningsinstitutets pro­
jektgrupp ”Kontrollteknik för installa­
tioner” pågår ett arbete med avsikt 
att dels göra en inventering av före­
kommande instrument och mätmeto­
der för bestämning av luftflöden inom 
ett ventilationssystem samt dels för­
söka göra en uppskattning av de olika 
instrumentens och mätmetodernas till­
förlitlighet. I det följande ges en sam­
manfattning av detta arbete. Tidigare 
har i VVS nr 1 — 1972 redovisats 
olika metoder och instrument för be­
stämning av lufthastigheter.
De mätningar som behöver göras in­
om ett ventilationssystem kan vara av 
många och olika slag såsom
• temperaturmätningar (inkl relativ 
fuktighet)
• hastighetsmätningar
• tryckmätningar (statiskt, dynamiskt 
och totaltryck)
• flödesmätningar m m
Temperaturmätningar har delvis redan 
behandlats inom gruppen och redo­
visats i form av en artikel i VVS nr 11 
1971 (strålningstemperaturer). Ytter­
ligare arbete pågår inom temperatur- 
mätningssidan (klimatmätning).
Hastighetsmätningar har behandlats 
inom projektgruppen och redovisats 
i VVS 1, 1972. Ytterligare arbete på­
går inom detta område.
Tryckmätningar har även behandlats 
inom gruppen och ingår som en inte­
grerad del i de olika metoderna för 
flödesmätning. Som framgår av bl a 
kapitlet ”Delflödesmätning” kan myc­
ket stora fel erhållas om man gör sta­
tiska tryckmätningar på ett olämpligt 
sätt. Statiska tryckmätningar kan dock 
användas när det gäller att snabbt 
finna felkällor i systemet. Man kan, 
och måste, också använda sig av sta­
tiska tryckmätningar i vissa typer av 
system, t ex i tvåkanalsystem då det 
gäller att bestämma om minimitryck- 
fallet över blandningsboxarna kan 
upprätthållas och vid t ex perforerade 
tak för bestämning av erforderligt sta­
tiskt övertryck i plenum.
Då man talar om flödesmätning i sam­
band med ett ventilationssystem bru­
kar man tala om
1. Totalflödesmätning — då luftflö­
det genom en apparatdel eller i en 
kanal mätes.
2. Delflödesmätning — då flödet ge­
nom ett till- eller frånluftsdon mä­
tes.
3. Läckageflödesmätning — då läc- 
kageluftflödet genom apparater 
eller kanaler bestäms.
Tabell 1 ger en sammanfattning av en 
del mätmetoder som har kommit till 




Ett vanligt sätt att mäta luftflödet i 
kanaler är att utföra en s k traverse­
ring med pitotrör eller med anemo­
meter.» Pitotröret bygger som bekant 
på principen att mäta det dynamiska 
trycket, vilket ger ett entydigt mått på 
hastigheten. Exempel på hur en sådan 
traversering kan utföras framgår av 
figur 1. Det är här viktigt att lägga 
märke till följande.
1. Mätstället bör placeras minst 4X 
dh från närmast föregående stör­




Figur 1. Mätpunkternas placering vid 5—6 mätpunkter.
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2. Pitotröret skall hållas exakt på den 
i figuren angivna mätpunkten 
(märk upp pitotröret).
3. Pitotröret skall peka rakt mot luft­
strömmen.
4. Om några mätvärden avviker från 
medelvärdet med mer än 50 % 
bör matstället förläggas till lämp­
ligare plats i kanalsystemet.
5. Mät temperatur och barometer­
stånd och korrigera härför.
Iakttages dessa regler mäter man luft­
flödet med en noggrannhet av ca 
± 10 %. Vill man öka noggrannheten 
får man också öka antalet mätpunkter 
efter t ex den mall som figur 2 visar. 
För att pitotröret ska kunna användas, 
bör lufthastigheten vara större än 2,5 
m/s, beroende på att avläsbarheten på 
mikromanometem annars blir osäker. 
Den nedre streckade kurvan i figur 3 
visar mikromanometerns spridning 
som funktion av medelhastigheten i 
kanalen.
Använder man en varmtrådsanemo- 
meter istället för ett pitotrör, får man 
hastigheten direkt i m/s och slipper 
således omräkningen från dynamiskt 
tryck.
Figuren, som är hämtad från ett finskt 
examensarbete visar att vid en luft­
hastighet av 2 m/s blir spridningen 
ca ± 10 % vid avläsningen på mikro­
manometem. Vid 3 m/s erhålles ca 
± 4 %. Att man vid dylika mätningar 
måste ha ett visst avstånd från t ex en 
krök till mätstället, framgår av figur 4. 
Där ser man hur hastighetsprofilen 
förändras med avståndet från kröken. 
Vid avståndet 4 dh har man fått en 
så pass bra utjämning, att felprocen­
ten är ganska liten då man använder 
traverseringsmetoden med 5 mätpunk­
ter, se figur 5.
Önskas en mätnoggrannhet som är 
±5 % eller bättre, ska följande regler 
iakttagas:
• Pitotrör 0 8 mm eller 5/16" av 
utförande enligt AMCA-Standards
• Kanaldiameter 100 mm eller större
• Noggrann traversering i enlighet 
med fig 2.
• Raka kanallängden ska vara 7,5 dh 
före och 2,5 dh efter mätsektionen.
Tabell 1: Metoder för luftflödesbestämning
Typ av mätning Mätställe Mätmetod
Kanal 1) Pitotrörstraversering
2) Anemometertraversering
3) Fast mätuttag — korsrörsanord- 
ning
4) Tryckfall över en komponent
Totalflödes- Apparat eller kom- 1) Tryckfall med sond eller fast tryck-
mätning ponent i aggregat- uttag. Flödet erhålles ur tillverka-




Intagsgaller o dyl 1) Anemometertraversering
a) ”Punktmetod”
b) ”Sprutmålningsmetod”
1) Tryckfall med sond eller fast tryck­
uttag
2) ”Påsmetoden”
3) Stos + anemometer
4) Uppmätning av v0 (vid känd Aeff)
1) Tryckfall med sond eller fast tryck­
uttag
2) Stos + anemometer
3) Uppmätning av v0 (vid känd Aeff)
1) Spårgasmetoden (Hartman & 
Brown URAS 2)
Spårgas: N20 (lustgas)
2) Spårgasmetoden, Drägerampuller 
(olika typer av spårgas)
3) Spårgasmetoden (Riken gasanalysa- 
tor)
4) Katarometer (Kipp & Zonen)
Läckageflödes- Kanal Olika typer av läckageprovningsappa-
mätning rater såsom:
a) Veab, Växjö Elmicro AB
b) ABBA, AB Svenska Fjäktfabriken
c) EMF R-600, EKB-produkter AB
d) USM, United Shoe Machinery
Anm: Definitioner:
Med mätmetod avses en i förvägd fastlagd och utprovad mätrutin som genom­
förs med en bestämd instrumentutrustning i syfte att mäta eller registrea ett 
antal beroende mätstorheter.
Ett matställe är en del av ett yttre område, byggnad, anläggning eller apparat 






OBS! I inget fall får pitotrörets dia­
meter överstiga 1/30 av kana­
lens diameter.
Som ett alternativ till metoderna enligt 
figur 1 och figur 2 kan den s k log- 
linjär metoden för bestämning av mät­
punkternas lägen vid runda kanaler 
användas. Vid denna metod antar 
man att hastighetsprofilen längs en dia­
meter kan representeras av ekvationen
Vy = A + B log ~~ + C ~~ 
d d
där Vy = hastigheten på avståndet y 
från kanalväggen 
d = kanaldiametern 
A, B och C = konstanter med 
dimensionen hastighet
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RUND SEKTION, 16 MÄTPUNKTER




























Kanalen delas in i ett antal lika delar 
och en cirkulär zon i mitten, alla med 
samma area. Mätpunkterna ligger 
emellertid inte i centrum av varje zon 
utan i stället i de punkter där medel- 
hastighten för de olika zonerna upp­
träder med utgångspunkt av ovanstå­
ende hastighetsprofil. Det är ganska 
besvärligt att räkna ut mätpunkternas 
läge, och därför anges i tabell 2 lägena 
för 4, 6, 8 och 10 mätpunkter per dia­
meter.
Preparering av matstället 
vid pitotrörsmätning
Utvändig isolering borttages. (Mätning 
i invändigt-isolerade kanaler skall und­
vikas med hänsyn till svårigheter att 
bestämma exakta dimensioner.)
Kanalen uppmärkes med spritpenna. 
Hål med 0 8 mm borras. Mikromano­
metern klargöres och nivelleras, slang­
arna kopplas (obs +, —). Kontrollera 
att vätskepelaren är fri från luft. Kon­
trollera och justera noll-läget.
Pitotröret införes i luftströmmen med 
spetsen vänd mot strömningsrikt- 
ningen och spetsen hålles parallellt 
med kanalväggen.
Avläs mikromanomterns utslag i varje 
mätpunkt och anteckna resultatet i 
protokollet.
Mät lufttemperaturen i kanalen med 
Hg-termometer.
Avläs barometerståndet.




Tabell 2: Mätpunkternas lägen vid 
log-linjär metoden
Antal
mät- Avstånd från kanalväggen 
punkter uttryckt i kanaldiametrar 
per dia­
meter
4 0 043, 0 290, 0- 710, 0-957
6 0 032, 0 135, 0- 321, 0-679,
0 865, 0 968
8 0 021, 0 117, 0 184, 0-345
0 655, 0 816, 0 883, 0-979
10 0 019, 0 076, 0 153, 0-217, 0-361
0 639, 0 783, 0 847, 0-924, 0-981
--------- ; 2 ; I 5 6 7 l 5 ™ ™
MEDELHASTIGHET I KANALEN 
Vm m/s









Hg-termometer 1/10° C gradering
Borrmaskin





Alternativa mätmetoder till pitotrörs- 
och anemometertraversering är som 
framgår av tabell 1 fasta mätuttag 
(t ex korsrörsanordning) samt tryck­
fall över en anläggningskomponent. 
Av dessa två alternativa metoder får 
man anse den med fasta mätuttag vara 
den tillförlitligaste. Fast mätuttag kan 
t ex vara ett kalibrerat korsrör, se 
figur 6.
Korsröret tillverkas i standardiserade 
dimensioner för ventilationskanaler. 
För runda kanaler användes spiro- 
nippel som stomme för mätanord- 
ningen. Den är därför ganska lätt att 
montera in i ett kanalsystem. Anord­
ningen består av två stycken korslagda 
tötaltrycksrör med borrade hål på rak 
linje utefter mantelytan. Hålen ska 
vara riktade mot luftströmmen. I rör­
ändarna finns gängade förskruvningar 
för samlingsrör av plast. T-rör för 
statiskt tryckuttag är fastlödda och 
även de försedda med gängade för­
skruvningar, sammanbudna med sam­
lingsrör av plast. Från korsröret dra­
gés slang till mikromanometer. För 
korsröret gäller att det bör placeras 
minst 2 dh före en störning (t ex 
spjäll) och minst 4 dh efter en stör­
ning (t ex krök).
Tryckfall över apparat
Tryckfallsmätning på apparatdelar, 
som t ex spjäll eller värmeväxlare, för 
att göra en flödesmätning kan man 
naturligtvis göra om apparattillverka­
ren har ett ordentligt tryckfallsdia- 
gram. Erfarenheten tyder dock på att 
metoden trots allt inte är särskilt nog­
grann, vilket kan bero på att man t ex 
sällan har en jämn hastighetsprofil fö­
re apparaten, eller att det förekom­
mer variationer i tillverkningsnog- 
grannhet m m.
MEDELHASTIGHET Vm= 8,4 m/s
AVSTÅND FRÅN STÖRNINGSPUNKT/dh
Figur 4. Hastighetsfördelning mätt med Prandtl’s rör i 16 mätpunkter, cirkulär kanal.
FEL %
AVSTÅNO FrIn STÖRNINGSPUNKT
Figur 5. Fel och spridning som funktion 
av mätsnittets avstånd från störnings- 
punkten. Pitotrörsmätning med 5—6 
mätpunkter i snittet.
J FLÖDESRIKTNING
D . RÖRDIAMETER 
a = pc 10 mm 
b * » f 2 mm 
dy« 9.5 mm 
dj » 7.5 mm
-------- -UTTAG FÖR STATISKA TRYCKET
UTTAG FÖR TOTALTRYCKET
Figur 6. Skiss över korsrörsmätanord- 
ning.
Mätningar på intagsgaller o dyl
Vid mätningar på luftintag är den van­
ligaste metoden att göra en traverse­
ring över intaget med hjälp av någon 
typ av anemometer. Traverseringstek- 
niken består vanligen i att man delar
+ + + + +
+- -f + +
+ + 4 + 4
+ 4 + + +
+ + + + ~r







Figur 8. Anemometerplacering vid mät­
ning på frånluftsgaller.
gallerarean i ett antal lika stora rek­
tanglar eller kvadrater och uppmäter 
hastigheten i centrum av varje delyta, 
se figur 7. (Punktmetoden) Storleken 
på rutorna har normalt varit 15—30 
cm och mättiden ca 10 sek per ruta, 
vid användning av vinghjulsanemo- 
meter. Anemometern ska hållas i ett 
läge som figur 8 visar. För vinghjuls- 
anemometrar är det dock lämpligast 
att ha anemometem tryckt intill gall­
ret.
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Det rekommenderade avståndet mel­
lan anemometern (sonden) och gallret 
varierar från 0 till 25 mm. En ameri­
kansk utredning av bl a prof Stoec- 
ker vid University of Illinois, visar att 
avståndet mellan sonden och gallret 
ska vara fixerat så exakt som möjligt, 
beroende på att hastighetsgradienter- 
na i området kring inloppet är mycket 
stora. En differens på någon mm i 
sondens läge kan förorsaka stora skill­
nader i avlästa värden. Man rekom­
menderar att alltid ha ett avstånd på 
25 mm mellan anemometern och gall­
ret vid mätning på frånluftsgaller.
Medelhastigheten Vm uppmätt med 
instrumentet och med hänsyn tagen 
till dess kalibreringskurva sättes in i 
ekvationen.
Q = K • Vm • A
för att erhålla flödet genom gallret. 
Korrektionsfaktorn K och tvärsnitts- 
arean A kan sättas ihop till en faktor 
A„ft (effektiv area). Denna faktor A„ff 
bör anges av antingen instrumenttill­
verkaren eller gallertillverkaren. Enligt 
en amerikansk utredning gäller kor- 
rektionsfaktorer för vinghjulsanemo- 
metrar och velometrar enligt tabell 3.
För att dessa K-faktorer i tabell 3 
ska gälla har man sagt att anemomet- 
rarna ska vidröra gallrets utsida. 1° öv­
rigt ska dock anemometrama hållas 
som figur 8 visar. För vinghjulsane- 
mometern är det speicellt viktigt att 
luftriktningen är rak, vilket åskådlig- 
göres av figur 9, samt att gallrets area 
är stor i förhållande till anemomtems 
(ca 5 ggr större rekommenderas).
Använder man ett annat slags instru­
ment t ex ett varmtrådsinstrument får
anemometer
RÄTT FEL
Figur 9. Mätning med vinghjulsanemo- 
meter.
Öppning Vinghjulsanemometer Velometer
Tilluftöppning, mer än 100 mm bred 
och upp till ca 0,4 m2 yta och med en 
fri öppning av 70 % eller mer av tvär- 
snittsytan. Utan riktat galler.
1,03 1/2 (A*ot + 0,93 Ajiftto 
+ Anctto)
Frånluftöppning, mer än 100 mm bred 
och upp till ca 0,4 m2 yta och med en 
fri öppningsarea av 60 % eller mer 
av tvärsnittsarean.
0,85 Atnt 0,73 ---- Atnt
— 1,0
Tabell 3.
man helt olika K-faktorer. Prof Stoec- 
ker har uppmärksammat de här pro­
blemen och skrivit en del artiklar om 
detta.
I ASHRAE Transaction, Volym 72:2, 
1966 finns beskriven en praktiskt 
tillämpbar metod för bestämning av 
luftflödet genom frånluftsgaller. S k 
”application factors” finns tabellerade 
för olika gallerstorlekar och olika gal­
lervinklar. I tabellerna tas också hän­
syn till typen av mätinstrument. Mät­
metoden innebär att hastighetsmät- 
ningar ska göras på fyra på förhand 
bestämda mätställen 25 mm framför 
gallret (se figur 10).
Tabell 4 ger en kortfattad samman­
ställning över en del av de flödesfak- 
torer som man erhållit i denna utred­
ning. Luftflödet erhålles ur ekvationen
Q = K • Vm • A
där K = flödesfaktorn enligt tabell
4
vm = medelhastigheten i de fyra
mätpunkter som anges i
fig 10
A = galleröppningens totala
area
Förekommer spjäll efter frånluftsgall- 
ret har i tabell 4 medtagits två olika 
inställningar (se figur 11) 
nämligen
100 — spjället är 100 % öppet 
50 —- spjället är 50 % öppet 
Inställningen 0 innebär att spjäll sak­
nas.
Flödet erhålles med denna metod med 
en noggrannhet av + 10 %, vilket har 
bekräftats vid en stickprovskontroll i 
institutets laboratorium.
■W/4—1.t—W/4
Figur 10. Mätpunkternas placering vid 
frånluftsgaller.
Figur 11. Procent spjällöppning = di/ 
d2 X 100.
”Sprutmålningsmetoden”
Vid flödesmätningar över stora ytoi 
är det ganska vanligt att man använ­
der sig av den s k sprutmålningsmeto­
den. Det innebär att anemometern förs 
med en konstant och ganska hög has­
tighet fram och tillbaka över tvär- 




Tabell 4: Flödesfaktorer för frånluftsgaller
Instrument Galler- Spjäll- Gallerbredd i mm
höjd inst 100 200 400
mm % Bladvinkel Bladvinkel Bladvinkel
0 30 45 0 30 45 0 30 45
Varmtråds- 100 0 1,89 1,86 1,80 1,54 1,53 1,47 1,44 1,43 1,38
instrument 100 L91 1,87 1,82 1,56 1,53 1,50 1,46 1,44 1,41
50 1,96 1,91 1,82 1,61 1,57 1,50 1,52 1,47 1,41
Varmtråds- 200 0 1,51 1,47 1,42 U9 1,17 1,13 1,10 1,07 1,04
instrument 100 1,52 1,48 1,44 1,21 1,17 1,15 1,11 1,08 1,06
50 1,58 1,51 1,44 1,25 1,20 1,15 1,16 1,11 1,06
Varmtråds- 600 0 1,34 1,33 1,28 1,04 1,03 0,99 0,94 0,92 0,89instrument 100 1,36 1,34 1,31 1,06 1,03 1,02 0,95 0,93 0,91
50 1,43 1,38 1,31 1,11 1,07 1,02 0,99 0,96 0,91
Velometer 100 0 1,72 1,73 1,67 1,45 1,45 1,40 1,39 1,38 1,33
100 1,75 1,74 1,72 1,47 1,45 1,43 1,41 1,39 1,36
50 1,87 1,81 1,72 1,55 1,50 1,43 1,48 1,43 1,36
Velometer 200 0 1,33 1,33 1,29 1,09 1,07 1,03 1,03 1,00 0,96
100 1,36 1,34 1,35 U1 1,08 1,07 1,05 1,01 0,99
50 1,49 1,42 1,35 1,19 1,13 1,07 1,11 1,05 0,99
Velometer 600 0 1,10 1,16 1,15 0,91 0,92 0,90 0,85 0,84 0,81
100 1,15 1,18 1,24 0,94 0,93 0,95 0,87 0,85 0,85
50 1,35 1,30 1,24 1,05 1,00 0,95 0,95 0,90 0,85
Rotameter 100 0 1,83 1,83 1,77 1,53 1,52 1,47 1,45 1,44 1,39
100 1,86 1,84 1,81 1,55 1,53 1,50 1,47 1,45 1,42
50 1,96 1,90 1,81 1,63 1,58 1,50 1,54 1,49 1,42
Rotameter 200 0 1,43 1,42 1,38 1,16 1,14 1,10 1,09 1,06 1,02
100 1,46 1,43 1,42 1,18 1,14 1,13 1,10 1,06 1,04
50 1,57 1,50 1,42 1,25 1,19 1,13 1,16 1,10 1,04
Rotameter 600 0 1,21 1,25 1,23 0,98 0,99 0,96 0,91 0,90 0,87
100 1,25 1,26 1,30 1,01 1,00 1,00 0,93 0,90 0,90
50 1,42 1,37 1,30 1,10 1,06 1,00 1,00 0,95 0,90
stoppur användes. Om man inte har en 
mycket jämn hastighetsfördelning över 
ytan kan dock metoden ge upphov till 
ganska stora felvisningar. Se figur 12.
Delfi ödesmätning
Frånluftsdon
För bestämning av flödet genom från­
luftsdon finns i marknaden några olika 
typer av varmtrådsinstrument. Välkän­
da märken är Swemas AFM-66A och 
Wallacs GGA-23S med mätstosar 
AM-300, -600 och -1200. Dessa två 
instrument är i första hand konstrue­
rade för frånluftsdon och bör inte an­
vändas till tilluftsdon. Inte ens i de 
fall då man har kalibrerat instrumen­
tet i kombination med det aktuella till- 
luftsdonet kan metoden användas, 
emedan små ändringar i strömnings- 
profilen ger stora differenser i avlästa 
värden. Se vidare under rubriken 
”Tilluftsdon”.
Figur 12. ”Sprutmålningsmetoden”.
Förutom dessa instrument finns en 
mekanisk luftflödesmätare Veabs LM- 
200. Dessa tre instrument har olika 
flödesområden som framgår av tabell
Tabell 5: Flödesmätare
Typ av instrument Luftflödesområde 
m3/h
Swema AFM-66A 5—30, 30—230 
Wallac + AM 300 20—300 
Wallac + AM 600 50—750 
Wallac + AM 1200 100—1500 




I institutets luftströmningstekniska la­
boratorium har en kalibreringsanord- 
ning uppbyggts för provning av dylika 
instrument. Det visade sig härvid att 
kalibreringskurvoma påverkades något 
av vilken typ av frånluftsdon som in­
strumentens mätstos placerades över. 
Tre olika typer av frånluftsanordning- 
ar användes:
A: öppning 0 100 mm utan ventil 
B: öppning 0 100 mm med ventil 
med excentrisk kägla 
C: öppning 0 100 mm med ventil 
med centrisk kägla
Resultaten för tre olika typer av flö- 
desmätare visas i figurerna 13—15 
Avvikelserna tyder på att instrumen­
ten bör kalibreras i kombination med 
det aktuella donmontaget om nog­
grannheten + 10 % ska kunna inne­
hållas.
Alla mätinstrument som är försedda 
med stos påverkar luftflödet genom 
donet beroende på att det blir ett visst 
tryckfall i mätstosen. Denna påverkan 
är ofrånkomlig om man ej förser mät­
instrumentet med en hjälpfläkt som 
kompenserar för detta tryckfall. 
Lätthanterliga sådana instrument finns 
för närvarande ej att tillgå. Man kan 
dock genom en ganska enkel beräk­
ning ta hänsyn till denna påverkan på 
luftflödet. Följande ekvation gäller:
där
q är flödet genom donet vid tryckfal­
let APs då mätinstrumentet ej är in­
kopplat.
qm är flödet genom donet vid tryck­
fallet APsm över donet då mätinstru­
mentet är inkopplat. (APsm är statiska 
undertrycket efter donet minskat med 
tryckfallet över mätstosen.)
AVVIKELSE l V. AV RATT VARDE
Figur 13. Kalibreringskurvor för Wallac 
GGA 23 S + AM 300, avseende från- 
luft.
För mätning på frånluftsdon av typen 
tallriksventiler finns s k hakrör.
Hakröret placeras på tallriksventi- 
len och anslutes till en mikromano­
meter, trycket avläses, springan mel­
lan tallriksventilen och ramen mätes 
och flödet avläses i tillverkarens dia­
gram. På analogt sätt har man natur­
ligtvis även för andra typer av från­
luftsdon och även tilluftsdon möjlig­
het att mäta tryckfallet över donet 
och sedan få flödet ur tillverkarens 
diagram. Studerar man denna metod 
närmare finner man emellertid att den 
endast är användbar i begränsad om­
fattning. Tryckuttagets placering har 
nämligen mycket stor betydelse. Figur 
16 visar tryckförhållandena i kanalen 
bakom ett frånluftsdon. Inte förrän ca 
5 diametrar bakom donet får man ett 
värde som är riktigt. Detta gör att man 
i praktiken som regel inte kan mäta 
upp det verkliga tryckfallet över donet 
p g a utrymmesskäl. För att detta skall 
vara möjligt måste tillverkaren redo­
visa exakt hur denna tryckmätning 
skall gå till samt lämna flödesdiagram 
som gäller för den aktuella tryckmät­
ningen.
Tilluftsdon
I broschyren över Wallac-instrumen- 
tet står angivet att man ska kunna an­
vända instrumentet med stos AM- 
1200 för mätning på tilluftsdon. Vid 
byggforskningen i Norge (NBI) har 
man gjort en undersökning av detta 
och funnit att man kan få mycket sto­
ra avvikelser. Avvikelser på flera 
hundra procent kan erhållas. Detta 
gäller inte enbart Wallac-instrumentet 
utan alla typer av stosförsedda anemo- 
metrar. Deras resultat tyder på att det 
är helt otillfredsställande att använda 
sådana här instrument i kombination 
med i varje fall rektangulära tillufts­
don.
Figur 14 a. Kalibreringskurvor för SWE- 
MA AFM 66 A avseende frånluft. Instr- 
nr 1.




Figur 15. Kalibreringskurvor för VE AB 
luftflödesmätare typ LM 200, avseende 
frånluft.
t&p s< |ap?1 5___________ 10___________ 15_______ x/D„
/
ir
Figur 16. Exempel på tryckförhållanden 
i en rak kanal nedströms ett frånlufts­
don. Diagrammet visar variationen hos 
det statiska undertrycket Aps i kanalen. 
APS* är det värde på det statiska un­
dertrycket som skall redovisas enligt av 
ER-nämnden föreslagna provningsme- 
toden. Den heldragna kurvan represen­
terar trycket i kanalens mitt och den 
streckade trycket vid kanalväggen.
För runda symmetriska diffusorer ser 
det dock ut som om man skulle få ett 
ganska enhetligt resultat oberoende av 
diffusionsinställning då stosförsedda 
anemometrar användes.
Emedan VEAB:s luftflödesmätare 
LM-200 användes för såväl frånlufts­
don som tilluftsdon provade vi detta 
instrument för två olika tilluftsalter- 
nativ nämligen:
• öppning 0 100 mm utan ventil
• tilluftsdon typ VDTA
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AVLÄST LUFTFLÖDE
Figur 14 b. Kalibreringskurvor för SWE- 





Inlopps- och diffusorarrangemang Uppmätt flöde med hjälp av angiven
__________________________________K-faktor i % av verkligt flöde
Rak kanal före diffusorn, justerbar 
kona inställd för horisontell spridning
100
Rak kanal före diffusorn, justerbar 
kona inställd på 6 varv från horison­
tell spridning
114
90°-böj före diffusorn, justerbar kona 
inställd för horisontell spridning.
108
90°-böj före diffusorn, justerbar kona 
inställd på 6 varv från horisontell 
spridning
113
90°-böj före diffusorn, justerbar kona 
inställd för horisontell spridning, spjäll 
delvis stängt
132
90°-böj före diffusorn, justerbar kona 
inställd på 6 varv från horisontell 
spridning, spjäll delvis stängt
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Som framgår av figur 17 erhölls ett 
förvånansvärt bra resultat. Maximal 
avvikelse inom det uppmätta området 
var ± 8 %.
Enligt ER-nämndens förslag om redo­
visning och provning av tillufts- och 
frånluftsdons strömningstekniska egen­
skaper har man dock skapat en 
möjlighet att utföra flödesmätningar 
på färdiga anläggningar. Tillverkarna 
av donen ska nämligen ange samhö­
rande värden på Aetf och V0 samt an­
visningar om hur V0 skall uppmätas. 
Flödet erhålles ur ekvationen:
q = v0 • Aeff
För inblåsningsapparater av typen in- 
duktionsapparater som i regel är för­
sedda med dysor vars tryckfall är re­
lativt högt är dock tryckmätning över 
dysorna en användbar mätmetod.
En metod som man skulle kunna kalla 
”påsmetoden” för bestämning av luft­
flödet från tilluftsdon har tagits fram 
i Finland. Metoden som illustre­
ras av figur 18, innebär att en hoprul­
lad plastsäck med en minsta volym 
utav 1 à 3 m3 placeras över donet så 
att detta helt täcks. Tiden som åtgår 
för att fylla säcken med luft till ett 
övertryck av 0,3 mm vp tages. Flödet 
erhålles sedan ur ekvationen
v
där v är plastsäckens volym 
och t är fyllningstiden.
Det flödesintervall som metoden kan 
användas inom, beror på plastsäckens 
volym. Inom intervallet 500—1000 
m3/h bör volymen inte vara mindre 
än 2 à 3 m3. Om tiden för fyllningen 
är mindre än 10 sekunder bör mät­
ningarna upprepas 2 till 3 gånger för 
att minska eventuella fel. Plastsäckens 
tjocklek får ej överstiga 0,03 mm. 
Felet som kan uppstå med denna me­
tod anger man till mindre än 10 %. 
Vid University of Illinois har man 
gjort en undersökning för att studera 
hur inströmningsförhållandena genom 
ett tilluftsdon påverkar det uppmätta 
värdet. I olika amerikanska handböc­
ker förekommer s k K-faktorer för 
olika typer av tilluftsdon. Denna Ko­
faktor ska den uppmätta lufthastighe­
ten multipliceras med för att flödet 
ska erhållas. Vid universitetet har man 
bl a undersökt vad som händer om
man använder dessa K-faktorer för 
en installation annan än den för vilken 
de framtagits, se tabell 6.
Resultaten tyder på att det föreligger 
ett stort behov av en praktiskt an­
vändbar mätmetod. De fel som erhål­
les vid hastighetsuppmätningen i dif-




Figur 17. Kalibreringskurvor för VEAB 
luftflödesmätare typ LM-200 avseende 
tilluft.
HOPRULL
Figur 18. Plastsäck för bestämning av 
flödet från tilluftsdon.
fusorn (rund symmetrisk diffusor) och 
som orsakas av en 90°-krök eller ett 
spjäll beror på en förändrad hastig- 
hetsprofil i diffusorns ringar. Statiska 
trycket är i allmänhet inte noll i de 
punkter där hastighetsmätningarna 
göres. Detta har till följd att varje in­
strument som mäter totaltrycket inte 
kan ge den verkliga hastigheten. Detta 
faktum förhindrar emellertid inte an­
vändningen av dylika instrument vid 
flödesmätning om bara instrumentet är 
kalibrerat för den aktuella flödessitua- 
tionen. De viktigaste resultaten från 
undersökningen är följande:
1. Hastighetsvärdena bör uppmätas i 
den mellersta av diffusorns ringar 
på läget y/b = 0,8 — se figur 19.
2. När diffusorn föregås av en 90°- 
krök eventuellt i kombination med 
ett spjäll blir, enligt figur 20, i 
mellersta ringen vid ca ±45 gra­
der från kanalens centrumlinje, 
hastigheten opåverkad av såväl 
kröken som spjället.
Det var emellertid inte möjligt att med 
data från denna undersökning exakt 
bestämma dessa mätpunkters läge. 
Kännedom om dessa vinklars existens 
betyder emellertid att rådande mätme­
toder betydligt kan förbättras.
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Luftomsättning
Luftomsättningsmätningar kan utföras 
i olika typer av rum för att erhålla 
det totala tilluftsflödet till rummet. 
Man kan här använda sig av olika 
typer av spårgas. Den gas som på se­
nare år mest har börjat användas är 
kväveoxidul (lustgas). Spårgasen blan­
das med rumsluften med hjälp av fläk­
tar varefter man mäter hur fort spår- 
gaskoncentrationen avtar. Koncentra­
tionen avtar enligt ekvationen.
K = K« • e-‘"
där K = rumsluftens koncentration 
av spårgas vid tiden t 
K0 = värdet på K vid t = 0 
n = antalet luftväxlingar per 
tidsenhet










där Ki = koncentrationen vid tiden 
t = ti
K2 = koncentrationen vid tiden 
t = t2
Om man i ett lin-log diagram avsätter 
koncentrationen på den logaritmiska 
axeln och tiden på den linjära erhåller 
man en rät linje vars lutning är ett 
mått på luftomsättningen.
En utförligare beskrivning av tillväga­
gångssättet vid olika typer av utrust­




hänvisas till byggforskningens rapport­
serie. Bl a i Rapport 40/69 finns en 
metodbeskrivning.
Beräkningsunderlag
För de vid luftflödesbestämningen 
mest frekventa storheterna och omräk­
ningsformlerna redogöres nedan.
4 • A
Hydraulisk diameter dh =——
där A = kanalens tvärsnittsarea 
O = kanalens omkrets
För en rektangulär kanal blir dh = 
2a • b
Figur 19. Tvärsektion av takdiffusor med 
angivande av beteckningarna y och b.
A B
/ 45
90°-KRÖK OCH SPJÄLL90°-KRÖK FÖRE
DIFFUSORN FÖRE DIFFUSORN
Figur 20. Mätvärdenas variation runt dif- 
fusorn.
där a och b är kanalens sidor.
För en cirkulär kanal blir dh = d 
där d = kanaldiametern.
Luftens densitet <r = 1,293
273
273 + t (kg/m3)
B
760 ’
där B = barometerståndet i mm Hg 
t = lufttemperaturen i ° C 




1013 273 + t (kg/m3)
I lågtryckssystem behöver man knap­
past ta hänsyn till statiska tryckets in­
verkan på densiteten <r. I högtrycks- 
system kan det däremot bli aktuellt. 
Korrektionen göres då enligt nedan
(t = 1,293





där B anges i mm Hg
Ps = statiska trycket i N/m2 
Anges B i millibar erhålles i stället
B + 0,01 ■ Ps 273 
= 1,293 1013 ' 273 + t
(kg/m3)
Lufthastigheten V = 4,43 
(m/s)
där Pd = dynamiska trycket i mm vp 
Anges Pd istället i N/m2 erhålles
V = 1,41 y ~~—(m/s)
Luftflöde q = A • V m3/s
Q = A • V • 3600 m3/h 
Luftflöde q20 vid t = 20° C och B = 
= 760 mm Hg
B 293
q2o — q • (m3/s)760 273 + t
Anges B i millibar erhålles istället 
B 293
q2° = q ' 1013 • 273 + t (m3/s)
Mättekniska förutsättningar
Möjligheterna till att mäta och inreg- 
lera en anläggning skapas vid projek­
teringen. Inregleringen baseras på 
mätteknik och det måste förutsättas att 
konstruktören har ansvaret för att de 
mättekniska kraven blir tillgodosedda. 
Den allmänna mättekniken har man 
kunnat vänta sig mera av men förut­
sättningarna för mätning förbättras 
inte av en dålig mätteknisk utform­
ning av anläggningarna. För att denna 
mättekniska hänsyn ska kunna tas vid 
projekteringen krävs i första hand in­
sikt om de mätmetoder som skall kom­
ma till användning på de olika an- 
läggningsdelarna. Det saknas emeller­
tid standardiserade mätmetoder och 
detta kan förklara varför konstruktö­
ren idag inte kan planera för mätning­
en i nödvändig utsträckning.
För att förutsättningar för en korrekt 
uppmätning och injustering ska finnas 
ska bl a följande handlingar finnas till­
gängliga
1. Lista över gällande dimensione- 
ringsdata, såsom fläktvarvtal, 
tryckuppsättning, totalluftsflöde, 
luftkvalitet m m samt uppgifter på 
de konditioner som ska upprätt­
hållas i de olika utrymmena.
2. Ritning över systemet med angi­
vande av placering av spjäll, gal­
ler, filter, värmeväxlare och andra 
i systemet ingående komponenter.
3. Förteckning över de aktuella mät-
ställena med angivande av mätme­
tod, mätpunkter, mätinstrument 
o dyl. ■a + b
HUR BRA ÄR VÄRA TILL- OCH FRÅNLUFTSDON? 
Folke Wancke & Anders Svensson
Att erhålla ett "behagligt rumsklimat, till lägsta möjliga total­
kostnad bör vara målsättningen redan från början vid projektering 
av en byggnad och dess installation.
För att nå detta krävs bl a att byggnad och installationer noga 
anpassats till varandra och att data och belastningar som lig­
ger till grund för projekteringen, väl stämmer med verkliga 
förhallanden. Vidare måste man ha en god kännedom om egenska­
per och prestanda hos de olika komponenter som ingår i instal­
lationerna. En betydelsefull komponent i ventilationsanlägg­
ningar är luftdonen. I denna undersökning har ett antal luft­
dons strömningstekniska egenskaper provats i laboratorium.
Målsättning
Avsikten med proven har i huvudsak varit att undersöka hur 
stora skillnader i tryckfall, som kan förekomma mellan olika 
exemplar av samma typ, beroende på tillverkningstoleranser och 
mindre exakt inställningsanordning. Vidare redovisas några 
data som visar hur tillverkningstoleranser och inställnings­
anordning påverkar ljudalstringen vid ett par inställningar hos 
några av frånluftsdonen av typ A resp C.
Den som projekterar en ventilationsanläggning utgår som regel 
från de uppgifter som redovisas i respektive tillverkares ka­
talog. Om stora avvikelser från katalogdata förekommer kan 
man också få stora variationer i luftflödena till och från 
olika rum. Detta kan t ex leda till att man tvingas öka fläk­
tens varvtal för att kunna få fram luftflöde till något ensta­
ka rum medan för övriga utrymmen överflödigt tryck måste stry­
pas bort, vilket i sin tur medför ljudproblem och högre drifts­
kostnad. Vidare är det viktigt att samtliga tillverkare redo­
visar sina luftdon enligt en enhetlig redovisningsmall med data 
baserade på prov enligt en standardiserad av alla använd prov­
metod.
I samband med upphandling händer det inte så sällan att de luft­
don projektören räknat med byts ut mot något annat fabrikat.
Trots att det i bygghandlingarna som regel står att utbyte en­
dast får ske till s k "likvärdig" produkt är denna likvärdighet 
mycket svår att verifiera om inte data uppmätts och redovisats 
på lika sätt. Det kan t ex inträffa att projektören görs an­
svarig för en konstaterad bristande funktion. Denna bristande 
funktion kan bero på att man bytt ut de ursprungligen före­
skrivna donen mot andra som i praktiken ej har de data och 
egenskaper projektören avsett. Med andra ord kan det inträffa 
att projektören ställs ansvarig för förhållanden som han ej 
kan påverka.
Provmetod
Provningarna har skett enligt en föreslagen metod för testäm­
ning av till- och frånluftsdons strömningstekniska egenskaper. 
Den har teteckningen SP WS-17-7O (l)l). Provmetoden är i 
princip tillämplig på alla till- och franluftsdon.
De provningar som föreskrivs i normen är teståmning av:
- Tryckfall över till- och frånluftsdon som funktion av volym­
strömmen genom donet vid konstant temperatur hos luften.
För tilluftsdon skall det totala tryckfallet över donet inklu­
sive anslutningsdetaljer redovisas som funktion av flödet genom 
donet.
Vid frånluftsdon skall det statiska undertrycket nedströms 
donet redovisas som funktion av flödet genom donet. I bägge 
fallen skall de redovisade värdena gälla vid luftdensiteten 
1,2 kg/m3.
Denna skillnad i redovisningen mellan till- respektive från­
luftsdon motiveras av att man vid frånluftsdon har ett statiskt 
undertryck i kanalen och således har olika tecken pa den sta­
tiska tryckskillnaden respektive det dynamiska trycket. Att 
ange det totala trycket under dessa förhållanden har ansetts 
innebära risk för missförstånd. I den reviderade upplagan av 
provmetoden SP—VYS-17_72 har emellertid detta ändrats till att 
totaltryckfallet skall anges även för frånluftsdon.
För tilluftsdonen skall dessutom följande faktorer tas fram:
- Utloppshastighet och effektiv utloppsarea
- Redovisning av strålens kastlängd och spridning.
- Prov med undertemperatur. Dessa prov som avser att klarläg­
ga när en luftstråle från tilluftsdon ändrar karaktär pga 
undertemperatur hos luften har inte behandlats i denna under­
sökning.
Vid de ljudtekniska mätningarna som har utförts på institutio­
nen för uppvärmnings- och ventilationsteknik, KTH, har i huvud­
sak förslaget till provmetod, SP 11-03-70, följts.
Urval och omfattning
De don som provades valdes ut bland de mest frekventa typerna 
när det gäller bostadsventilation. Undersökningarna omfattade 
totalt åtta olika dontyper, varav fem var avsedda för tilluft 
och tre för frånluft.
l) Sedan denna undersökning gjordes har en reviderad version 
av provmetoden utgivits. Denna har beteckningen 
SP-VVS-I7-72.
Tre av tilluftsdonen, kallade typ E, F och H var avsedda att 
monteras vid golv och som regel i anslutning till radiator 
medan de andra tva, kallade typ D och G var runda ventiler av­
sedda att monteras på vägg straxt under tak. Frånluftsdonen, 
kallade typ A, B och C var alla av typ kontrollventiler. Av 
varje dontyp har tio exemplar provats. Dessa har valts ut 
slumpmässigt enligt följande:
Tio exemplar köptes från respektive tillverkare som dessutom 
lämnade uppgift på de byggnadsplatser i Stockholm - Uppsala­
området där resp don fanns lagrat. Av de tio inköpta exempla­
ren behölls ett och de övriga nio byttes ut mot andra slump­
mässigt utvalda på olika byggnadsplatser. På detta sätt er­
hölls ett antal don slumpmässigt utvalda bland dem som vid 
denna tidpunkt fanns tillgängliga i Stockholm - Uppsalaområdet. 
Provresultaten visar hur det förhöll sig i just det urval som 
gjordes och utgör ett exempel på de skillnader man kan få med 
respektive don. Urvalet och därmed även provresultaten är 
däremot inte representativa för samtliga don av respektive typ. 
Att göra ett urval som är representativt för alla tillverkade 
don av en viss typ bedömdes som orealistiskt på grund av de 
stora kostnader och den stora arbetsinsats detta skulle ha 
krävt.
Frånluftsdonen, dontyp A, B och C provades samtliga monterade 
dels i änden av en rak kanal och dels efter en 90°-böj enligt 
respektive tillverkares anvisningar. Typ A provades dessutom 
monterad i ett T-stycke.
Don A och C provades med 3 olika inställningar och B med 2 
olika inställningar.
Tilluftsdonen, dontyp D, E, F, G och H provades samtliga^jnon- 
terade enligt respektive tillverkares anvisning. Typ D och F 
provades för en inställning (fast från fabrik), typ E och G för 
vardera 3 olika inställningar samt typ H med 4 olika inställ­
ningar .
Vardera inställningen provades för minst 3 olika volymströmmar.
Tilluf't sdonen typ E och H provades dessutom med avseende på 
kastlängd och spridningsbild. Av vardera typen provades 
2 exemplar vid ett driftsfall.
Provning och mätutrustning
Tryckfallet som funktion av flödet genom donen uppmättes i en 
provrigg där respektive don monterats enligt tillverkarens an­
visning. Riggen byggdes upp av standard kanaldetaljer och för­
sågs med en fläkt med variabelt varvtal.
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Volymströmmen mattes med. mätflänsar i enlighet med riktlinjer i 
svenska teknologföreningens handbok nr 62 och den statiska 
tryckskillnaden mellan kanal och omgivande rum med pitotrör an­
slutet till mikromanometer. Temperaturen på luften mättes med 
termoelement anslutna till datalogg. Vid provning av tillufts- 
donen mättes tilluftens temperatur i fem punkter i ett kanal­
tvärsnitt .
Vid bestämningen av strålens utbredning användes ett provrum 
med måtten 8,25 x 7,10 x 2,70 m med donet monterat i rummet 
enligt tillverkarens anvisning. Rumsluftens temperatur mättes 
i ett 10-tal punkter enligt ovan. Lufthastigheten mättes dels 
med ett varmtrådsinstrument, dels med pitotrör och mikromano­
meter vid lägre respektive högre lufthastighet.
Ljudmätningarna har utförts av civ ing P-0 Renhäll, institu­
tionen för uppvärmnings- och ventilationsteknik, KTH.
Provresultat och bearbetning
a) Tryckfallsp_och_flödesmätningar
Uppmätningar av samhörande värden på tryckskillnad och flöde 
tillgick så att för varje driftsfall bestämdes, med utgångs­
punkt från respektive tillverkares redovisning, minst tre olika 
volymströmmar inom angivet användningsområde. Varje exemplar 
av den aktuella dontypen provades vid dessa volymströmmar och 
samhörande värden på tryckskillnaden mättes upp.
För att undersöka om de uppmätta värdena var reproducerbara 
provades vissa don vid ett par driftsfall vid flera olika till­
fällen. Mätresultaten från de olika mättillfällena visade sig 
ha god överensstämmelse. För varje dontyp och driftsfall be­
räknades ur mätvärdena medelvärdet och spridningen för den sta­
tiska tryckskillnaden. Resultaten har redovisats i diagram där 
medelvärdet, 95% konfidensintervall samt tillverkarens redo­
visning prickats in.
Figurerna 1-3 visar resultatet med de tre frånluftsdonen typ A, 
B och C respektive anslutna till en rak kanal. Figurerna visar 
stora skillnader mellan de tre dontyperna. De största sprid­
ningarna uppvisar typ A där bl a överlappning inträffar mellan 
två av de provade inställningarna.
Tillverkarens redovisning ligger här inom 95% intervallet men 
avviker ändå markant från det konstaterade medelvärdet. Don­
typ B uppvisar en helt annan bild med såväl mätresultat som 
tillverkarens redovisning väl samlade. Dontyp C slutligen 
visar väl samlade mätresultat men tillverkarens redovisning 
avviker från mätvärdena.
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T ÄR TILLVERKARENS REDOVISNING
Vid frånluftsdon har det mycket stor betydelse var i kanalen 
det statiska undertrycket mäts. Figur h visar det statiska 
undertrycket som funktion av avståndet från donet i kanalen 
efter ett frånluftsdon. En liten förskjutning av mätpunktens 
placering kan ge stora skillnader i mätresultatet. Resultaten 
i figurerna 1-3 tyder på att tillverkarna troligen haft något 
olika praxis när det gäller mätpunktens placering.
Den stora skillnaden i konstaterade spridningar kan med största 
sannolikhet sökas i själva donets konstruktion och kanske mindre 
i tillverkningstoleranser. Ett don som är stabilt uppbyggt och 
har stadig och exakt inställningsanordning, som var fallet med 
dontyp B och C, visar små spridningar i jämförelse med dontyp 
A som har en mindre exakt uppbyggnad.
Som tidigare nämnts provades även dontyp A ansluten till kanal 
med T-rör. Figur 5 redovisar ett exempel på hur statiska under­
trycket uppströms och nedströms om frånluftsdonet varierar med 
avståndet från donet. Figuren bekräftar bara tidigare iakt­
tagelser: det är väsentligt att trycket mäts i en väl definie­
rad punkt.
Tilluftsdonen av typ D och F, som levereras från fabrik med 
fast inställning, visade liten spridning i mätresultaten och 
god överensstämmelse med tillverkarens redovisning. Figur 6 
visar mätresultaten för don typ D. Vid typ F, som kan leve­
reras med olika fasta inställningar, visade det sig att ett av 
donen levererats med fel inställning. Ute på en byggnadsplats 
är det inte säkert att detta skulle ha upptäckts.
De reglerbara tilluftsdonen, typ E, G och H gav betydligt 
större spridningar. Bästa resultaten gav typ G, som har en 
stabil regleranordning där ventiltallriken förskjuts axiellt 
med hjälp av en gängad skruv analogt med frånluftsdon typ C.
Tilluftsdonen E och H är bägge avsedda att monteras vid golv.
I typ E är den springa som bildar donets öppning reglerbar med 
ett par skruvar. Springan var emellertid inte jämnbred utan 
bredast i mitten och smalast vid ändpunkterna. Proven har 
genomförts med.exakt bredd mitt för ställskruvarna. Själva 
donet monteras med hjälp av ett par skruvar i en ingjutnings- 
stos och det visade sig att denna skarv behövde tätas ordent­
ligt för att undvika läckage. På en byggnadsplats kan det 
många gånger vara nästan omöjligt att komma åt denna skarv. 
Tillverkaren av don typ E anger också en metod att mäta flödet 
genom donet under fältmässiga förhållanden genom att mäta upp 
ett karakteristiskt tryckfall över donet med ett speciellt 
munstycke.
Figur T visar prov med denna mätmetod. Figuren visar resulta 
ten (medelvärdet) dels där skarven mellan don och ingjutnings- 
stos inte var speciellt tätad, dels med skarven mycket noga tä 




TILLUFTSDON TYP E 
UPPMÄTNING AV FLÖDE
Tj , Tj. OCH Tm ÄR TILLVERKARENS REDOVISNING
SKARV MELLAN DON OCH INGJUTNINGSSTOS, TÄTAD -------------
— —*---------"-------- ---------------- »-------- , EJ TÄTAD--------------
HASTIGHETENS AVTAGANDE EFTER EN LUFTSTRÅLES AXEL
Flödet vid dåligt tätad skarv är givetvis dels flödet genom 
själva donet, dels det luftflöde som tillförs rummet via skarv- 
ven mellan don och stos. Kurvorna visar hl a den stora betyd­
else en tät anslutning mellan donet och stosen har vid en flö­
desmätning av denna typ. En ytterligare orsak till skillnader­
na i figur 7 är säkerligen att springan i donets mynning inte 
var jämnbred. Till dessa skillnader skall läggas den variation 
som beror på spridningen i tillverkningsnoggrannhet.
b) Strömningstekniska_mätningar
Kastlängd och spridningsbild mättes upp för 2 exemplar vardera 
av don typ E respektive H. Figur 8 visar hastighetens avta­
gande utefter strålens axel för 2 exemplar av don typ E och 
figur 9 kastlängden till 0,2 m/s som funktion av flödet för 
samma don. Detta sätt att redovisa kastlängden ger i regel det 
största avståndet från donet där hastigheten 0,2 m/s kan upp­
träda i tilluftsstrålen. Tidigare har kastlängden redovisats 
på olika sätt. Många gånger har de siffror som redovisats 
varit lägre än de som erhållits med här provad metod. På stora 
avstånd från donet har ofta hastigheten i strålen en tendens 
att avta snabbare än enligt den i provningsmetoden angivna ut- 
värderingsmetodiken. Se fig 8 för v /v0 ^.0,1. De stora va­
riationer i angivna kastlängder som vi kunnat konstatera från 
våra egna mätningar kan sannolikt tillskrivas varierande prov- 
ningsbetingelser och mätmetoder och ger skäl för påståendet att 
uppmätning av låga hastigheter är besvärligt.
Figur 10 visar spridningsbilden för 2 st don av typ H. Här har 
isovelen för 0,5 m/s och 0,2 m/s prickats in. Dessa mätningar 
är mycket svåra att genomföra praktiskt. Bl a är luftstrålarna 
i många fall inte stabila utan svänger, vilket gör att mätning­
arna kan vara ganska osäkra.
C ) jnätningar
Ventilernas ljudegenskaper anges av fabrikanterna på grundval 
av egna mätningar. Det finns ingen offentlig institution som 
svarar för dessa eller andra mätningar inom det lufttekniska 
området. Inte heller finns det vad gäller ljudmätningarna 
någon fastställd norm för hur mätningarna skall utföras och 
resultaten redovisas. En praxis beträffande redovisningssättet 
har dock utbildats: den av ventilen alstrade ljudnivån i dB(A) 
i ett rum med 10 m^ absorptionsarea i hela frekvensområdet, 
inritas för var femte decibel i ventilens tryck - flödesdiagram
Några uppgifter om osäkerheten i de redovisade värdena lämnas 
endast i undantagsfall. Den här gjorda undersökningen, som är 
utförd på ett antal frånluftsventiler av typen A och C, visade 
betydande skillnader även mellan exemplar av samma ventiltyp. 
Härtill kommer att ventilernas ljudalstring även påverkas av 
placeringen i rummet och av de anslutande kanalernas utformning 
Mätnoggrannheten vid bestämning av det alstrade ljudet har 
sannolikt inte avgörande betydelse. Åtminstone inte då det 












ISOVELEN FÖR 0.2 RESR 0.5 m/s FÖR 2 EXEMPLAR AV TILLUFTSDON 
TYP H. UPPMÄTT VID VÄGG.
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Denna undersökning har utförts så att mätobjektet, som varit 
placerat på ena väggen i ett ljudmätrum, har suttit i änden på 
en 2 m lång kanal (^10 cm spiralfalsat rör). Tryckuttaget har 
varit placerat 0,7 m bakom donet. Till den andra änden av 




Fläkt med varvtalsreglerad likströmsmotor.
Inställningen av donen har utförts med samma noggrannhet som 
vid tryckfalls- och flödesmätningarna (enligt a) ovan).
Tabell 1 redovisar de uppmätta ljudnivåerna i dB(A). Då mer 
än ett värde förekommer i tabellen för resp don innebär det 
att donen utsattes för mer än en provserie. I vissa fall kan 
avvikelserna mellan dessa olika provserier vara ganska stora, 
både ifråga om mätningar på samma don som mellan olika don vid 
samma driftsfall. Vissa av dessa variationer mellan olika don 
kan förklaras genom att det mått för inställningen som anges 
inte är exakt. Av frekvensfördelningen, som dock inte redovi­
sas här, framgår också att i vissa provserier har donen avgett 
diskreta toner. Dessa provserier har i tabell 1 markerats med 
ett kryss (x).
Tabell 1 : Uppmätta ljudnivåer i dB(A)
Donin­
ställning
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26,5 26 28,5 27,5 
26,5 27,5 29,0 28,0 27
x36,5 28,5 30,5 
x37,0 28,5 31
Sammanfattning
Provningarna ger en klar bild av hur viktigt det är att samtliga 
tillverkare redovisar data och egenskaper för sina respektive 
luftdon på ett enhetligt standardiserat sätt, baserat på fast­
ställda provningsregler som följs av alla. Härigenom kan man
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pa ett säkrare sätt jämföra och välja luftdon på basis av katalog­
data, vilket idag kan vara något av ett lotteri vilket framgår 
av resultaten. I vissa fall avviker provresultaten markant från 
respektive tillverkares redovisning vilket antyder att uppmät­
ningarna kan ha gjorts på olika grunder. Provningarna visar 
också att det i praktiken kan förekomma betydande avvikelser 
mellan olika exemplar av samma dontyp.
En angelägen förändring är att provnormen innehåller krav på att 
varje tillverkare skall redovisa vilka avvikelser från angivna 
data, som kan förekomma i praktiken. Detta kan t ex ske genom 
att provningsmetoden kräver att ett visst antal enheter skall 
provas och medelvärde och spridning beräknas på grundval av 
dessa prov. Att veta vilka spridningar i angivna data som kan 
förekomma är viktigt inte bara för projektören. Skall det t ex 
vara möjligt att i praktiken mäta flödet genom donet genom att 
mäta upp ett karakteristiskt tryckfall över donet måste man 
känna till vilka spridningar som kan finnas mellan olika exemp­
lar av viss dontyp för att kunna uppskatta noggrannheten i mät­
ningarna.
Faktorer som visat sig ha betydelse för spridningar i uppmätta 
data är själva donets utformning och uppbyggnad med avseende 
på dess stabilitet, hur lätt respektive svårt det är att ställa 
in donet samt donets infästning i respektive anslutningsdetal- 
jer. Vissa typer var föredömligt stabila, hade exakta inställ- 
ningsanordningar och var försedda med tätningar mot anslutnings- 
stos medan andra uppvisade brister i detta avseende. I ett fall 
är det ytterst tveksamt om man i praktiken har möjlighet att 
effektivt täta mellan don och anslutning. Vidare måste man ha 
i minnet att de utförda provningarna utförts under laboratorie- 
förhållanden och att inställningen av donet skett mycket exakt.
I praktiken kan man inte räkna med samma noggrannhet.
En sak man ställer sig frågande inför är den stora variationen 
på anslutningsdetaljer som förekommer. Varje tillverkare har 
sin lösning på dessa detaljer och de passar som regel endast 
till det egna fabrikatet. Här bör finnas stora möjligheter till 
förenkling och besparing genom att standardisera dessa detaljer.
Som en slutkommentar kan sägas att respektive tillverkare över­
huvud taget borde beakta mätproblemet bättre och ange hur mät­
ning skall göras under fältmässiga förhållanden. I de fall att 
lämpliga metoder saknas bör detta påpekas i redovisningen så 
att respektive projektor kan förbereda annat mätningsförfarande.
Litteratur
1. Metod för bestämning av strömningstekniska egenskaper hos 
tilluftsdon och frånluftsdon SP-VVS-17-1970 respektive
SP-WS-I7-I972.
2. T-G Malmström och A Svensson - "Hastighetsmätning i venti- 
lationsluftstrålar" WS nr 8, 1971
3. N Lindblad och T-G Malmström - "Redovisning och provning av 
tilluftsdons och frånluftsdons strömningstekniska egenska­
per" Byggnadsingenjören Team nr 6 och nr J~8, 1971
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Statens institut för byggnadsforskning
Särtryck ur Skorstensfejarmästaren • 2 • 1972
RIL80
Finska anvisningar för 
täthetsprovningar av ventilationskanaler
Ingenjör Bengt E. Eriksson vid Statens Institut för Byggnadsforsk­
ning arbetar inom den s. k. Klimatgruppen. Han refererar här finska 
normer för urvalsmetod vid stickprovskontroll av ventilationskanaler. 
Normerna bör kunna utgöra diskussionsunderlag för framtagande av 
svenska normer, vilka saknas för närvarande.
I Finland har byggnadsstyrel­
sens normbyrå utarbetat ett för­
slag till anvisningar för täthets­
provningar av ventilationskana­
ler. Förutom vanliga traditionel­
la ventilationskanaler har man i 
Finland för avsikt att prova och 
tillämpa normen även för andra 
typer av kanaler, t. ex. damm- 
och spånsugningsanläggningar, 
lufttransportanläggningar vars rör 
innehåller farliga gaser och ångor 
etc. I Sverige finns som bekant se­
dan många år tillbaka krav på 
viss täthet i kanalsystem och de 
har klassats beroende på ställda 
täthetskrav. Någon urvalsmetod 
för stickprovskontroll av kanal­
täthet har emellertid inte presen­
terats varken från myndighetshåll 
eller på annat sätt. Det finska 
normförslaget innehåller en sådan 
urvalsmetod och synes kunna an­
vändas även i Sverige, åtminstone 
bör det utgöra en värdefull grund 
vid framtagande av en svensk 
norm.
De finska anvisningarna inne­
håller inga krav på kanalernas 
täthet, utan dessa krav måste vara 
speciellt angivna i varje enstaka 
fall. Man kan dock använda TES- 
standarden 1502 för att definiera 
täthetskraven.
För att underlätta mätningsar- 
betet har man försökt att redan 
på konstruktionsstadiet av en ven­
tilationsanläggning sätta sig in i 
hur testet skall genomföras. Till 
anvisningarna bifogas tillämp­
ningsregler, vilka med exempel 
belyser dess användning i detalj. 
Likaså har det givits anvisningar 
för tillämpning av inspektionsåt- 
gärder beträffande byggnadsarbe­
tets allmänna gång. Man har såle­
des velat inlänka inspektionsmät- 
ningarna till en väsentlig del av 
byggnadsverksamheten.
Detta har förutsatt att man i 
anvisningar har fått ta med di­
rektiv som vanligtvis hör till kon- 
traktshandlingar där de reglerar 
förhållandet mellan byggherre och
entreprenör. Även fördelningen 
mellan arbetsuppgift och ansvar 
vid under inspektion uppkomman­
de situationer har tidigare helt 
reglerats i kontraktshandlingarna.
Kommittén som arbetat med 
förslaget och som varit utsedd 
av Värmeingenjörsföreningen har 
haft följande sammansättning: 
Ordförande
diplomingenjör V. Siitonen 
övriga medlemmar:
diplomingenjör E. Anttila 
diplomingenjör A. Hausen 
diplomingenjör E. Kukkonen 
diplomingenjör I. Lahtinen 
Vid arbetets slutskede deltog 
även diplomingenjör P. Hakkarai- 
nen. För det matematiska arbetet 
anlitades tekn. stud. A. Varonen 




Avsikten med dessa anvisning­




















en metod, med vars tillhjälp man 
får en viss säkerhet för att kanal­
systemet fyller de uppställda tät­
hetskraven. De kunna även i till­
lämpliga delar användas såsom an­
visningar för de av myndigheterna 
krävda täthetsinspektionerna. An­
visningarna kan tillämpas på de 
flesta ventilationsanläggningar och 
däri ingående kanalsystem och 
fläktrum, då fordringarna på tät­
heten är givna med hänsyn till 
provtryck och tillåtet läckage. De 
kan anpassas till olika typer av 
installationer såsom damm- och
spånsugningsanläggningar och 
lufttransportanläggningar samt för 
tuber som innehåller farliga ga­
ser och ångor och där man får ta 
i beaktande de olika specialbe­
stämmelser som finns.
ALLMÄNNA ANVISNINGAR
Om inte annat överenskommits 
utför ventilationsentreprenören 
mätning enligt dessa anvisningar. 
Mätningarna bör göras med kali­
brerade mätningsinstrument och 
med övervakning och kontroll av
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8
1 4 4 5 6 7 8 9
2 5 6 7 7 8 9
3 8 9 10
n
Vid granskning funna felaktiga delsträckors
antal = c Figur 1.
en av entreprenören utsedd per­
son.
De för undersökningen på sta­
tistisk väg utsedda kanalerna bör 
vara så pass klara att till- eller 
frånluftsdonens grenar, inspek- 
tionsluckor, reglerings- och brand- 
spjäll är installerade. Av praktis­
ka skäl kan, med kontrollantens 
tillstånd, undantag göras av be­
stämmelserna gällande krav på 
färdigställande och provet på in- 
spektionsluckor samt reglerings- 
och brandspjäll slopas.
Täthetsprovningarna bör göras 
i den ordning och vid sådan tid­
punkt, att erforderliga tätnings- 
arbeten kan utföras utan att det 
till väsentlig del hindrar bygg­
nadsarbetet. Dessa tester bör tas 
med i beräkningen redan då tids­
schemat för byggnadsarbetet pla­
neras. Kanalernas täthet under­
söks i allmänhet genom stickprov.
Det för provning utsedda kanal­
nätet uppdelas i delsträckor, som 
sedan grupperas efter undersök­
ningens art. Konstruktören av ven­
tilationsanläggningen gör delnings- 
och grupperingsförslag samt be­
stämmer vilka kanaler som behö­
ver testas med stickprovsunder­
sökning. Han bestämmer vidare 
vilka kanaltyper som erfordrar 
total kontroll. I delnings- och 
grupperingsförslaget bör framgå 
respektive delsträckas gränser och 
ytor samt antalet kanaler i de 
skilda grupperna. Förslaget bör 
lämnas i god tid till entreprenören. 
Med tillstånd av provets överva­
kare kan delsträckornas gränser 
ännu ändras före provet, om det 
av praktiska skäl är nödvändigt 
och om ändringen ej går stick i 
stäv mot bestämmelserna för des­
sa anvisningar.
Delsträckans storlek för en- 
gångstest bör väljas så att dess tät­
het på grund av eventuell sprid­
ning av läckage med säkerhet kan 
klaras av. Den testade delsträc­
kans nedre gräns rekommenderas
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UPPMATTAII KANALDELAR
Pd I = TRYCK-SKILLNADSMÄTARE
F i = LUFTSTRÖMSMÄTARE
FKH- LUFTSTRÖMS INSTALLATIONSINSTRUMENT
Figur 2.
till ca 10 m2 och övre gräns till 
ca 40 m2. Av vissa skäl t. ex. om 
kanalerna längre fram kommer att 
bilda en funktionell enhet eller om 
kanalen har speciellt stor diame­
ter kan den övre gränsen höjas. 
Av delningsförslaget bör då fram­
gå om de eventuella läckagekon- 
centrationerna bör undersökas var 
för sig. Gränsställena för de olika 
delsträckorna bör vara avstängba- 
ra för täthetsprovet.
I de bildade mängderna av del­
sträckor, som utsetts för stick­
provsundersökning, antas att det 
tillverkningstekniska läckaget är 
lika i de olika delsträckorna. Olika 
läckage antas bero på att de är 
utförda och installerade av olika 
entreprenörer. Väsentliga olikhe­
ter i tillverkning och installation 
kan bli följden om tiden för in­
stallationen är lång. Till en mängd 
(kanalgrupp) hör minst 10 och 
högst 100 delsträckor.
Storleken av urvalet för stick- 
provsundersökningen med del­
sträckornas antal (n) är beroende 
av det totala antalet (N) delsträc­
kor, som hör till denna mängd, 
samt vid undersökningen fram­
komna antalet (c) felaktiga del­
sträckor enligt figur 1. Som test­
krav gäller att efter testet får ka­
nalnätets feltäthet högst överskri­
da det gällande värdet (10 °/o) 
med sannolikhet 0,1. Säkerhet för 
denna sannolikhet är 0,9.
De i mätningen ingående del­
sträckorna bör utses så att de är 
representativa för hela mängden 
som ingår i stickprovsundersök- 
ningen. Urvalet göres av provets 
kontrollant.
Om byggherren själv vill bekos­
ta en undersökning som är större 
än vanligt och här upptäcks fel­
aktiga kanaler, får entreprenören 
stå för utgifterna angående repa­
rationen av kanalerna och för mät­
ningarna av de felaktiga kana­
lerna.
Kanalernas täthet testas till 
100 % enligt särskild överenskom­
melse eller då offentliga regler för­
utsätter detta, samt vidare i föl­
jande särfall:
— kanaler, som ej kan repareras, 
utan att göra åverkan på bygg­
nader.
— kanaler där det upptäcks fel­
aktigheter.





delar på de vanligast förekom­
mande modellerna framgår av fi­
gur 2. De olika detaljerna kan ha 
annan inbördes position än den 
som är framställd på bilden.
Med de instrument som används 
vid läckageproven bör man kun­
na få fram erforderligt provtryck 
men volymströmmen, som motsva­
rar provtrycket och kanalernas 
läckage bör kunna mätas med an­
given noggrannhet. Volymström- 
mätarens felvisning får vara högst
— 6 °/o av den testade kanalens 
tillåtna läckage och tryckdiffe­
rensmätarens motsvarande fel 
högst — 5 % av det aktuella prov­
trycket. Mätinstrumentens felvis­
ning bör vid vissa mellanrum ka­
libreras och resultaten företes i 
kalibreringsprotokoll.
Provningsutrustningen bör med 
jämna mellanrum granskas av en 
opartisk instans. Granskningsinty- 
get bör uppvisas för provnings- 
kontrollanten vid tiden för prov­
ningarna. Intyget utfärdas av det 
laboratorium som utfört kalibre- 
ringarna. Om kontrollanten anser 
att en extra kalibrering av instru­
mentet eller en del därav bör ske, 
avgörs detta från fall till fall. Då 
måste även avgöras, vem som är 
skyldig att betala kalibreringskost- 
naderna.
MÄTNINGARNAS UTFÖRANDE
I allmänhet mätes på en gång 
endast en i fördelningsförslaget 
definierad delsträcka. Om flera 
delsträckor mätes på samma gång 
som en enhet, bör den som utför 
mätningen kunna bevisa, att de 
ifrågavarande delsträckornas läck­
age inte överstiger den tillåtna 
gränsen. Denna fordring anses va­
ra uppfylld, om det uppmätta 
läckaget inte överstiger det till- 
låtna läckaget för den minsta del­
sträckan i den ifrågavarande en­
heten. Om läckaget är större än 
denna gräns, bör enheten antingen 
repareras eller uppmätas i mindre 
enheter, eller som ursprungliga 
delsträckor till dess att de ställda 
fordringarna blir uppfyllda. Om 
härvid reparationen måste göras 
för att förbättra tätheten på de 
kanaler som utsatts för test, an-
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ses det att dessa kanalers läckage 
överstigit den tillåtna gränsen. I 
stickprovsundersökningen beaktas 
enbart sådana delsträckor som ur­
sprungligen utsatts för test.
METODBESKRIVNING
Mätningsförfarandet framgår av 
figur 2. Före provtagningen tätas
Figur 3.
alla kanalöppningar ordentligt 
t. ex. med plast av erforderlig 
tjocklek eller med lämpliga ski­
vor, tätningsmaterial och tape. 
Delsträckas egentliga fogar och 
andra ställen som påverkar tät­
heten, får likväl icke behandlas av­
vikande från andra motsvarande 
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trycket monteras änden av tryck­
mätarens anslutningsrör till kana­
len på sådant sätt, att den inblåsta 
luftstrålen icke riktas på densam­
ma. Luftströmmens mätningsappa- 
rat anslutes till kanalen i inblås- 
ningsläge eller så, att mellan ka­
nalen och omgivningen bildas en 
tryckskillnad likriktad med drift­
trycket.
Man bör undvika att använda 
mot drifttrycket riktade prov­
tryck, om man kan vänta sig, att 
kanalens läckage till stor del är 
beroende av tryckskillnadens rikt­
ning. Ett kanalsystem som kom­
mer att arbeta med undertryck 
gentemot atmosfärstrycket bör så­
ledes provas medelst åstadkom­
mande av undertryck och vice 
versa. Luftströmmen justeras så, 
att åtminstone ett önskat prov­
tryck inom gränserna för tryck­
mätarens avläsningsnoggrannhet 
uppnås.
Man avläser provtrycket och 
luftströmmen. Den uppmätta luft­
strömmen är lika stor som kana­
lens läckage med provtryck. Läck­
age, som konstateras härleda sig 
från provarrangemangen, anses 
likväl icke såsom kanalläckage, 
förutsatt, att de fås eliminerade 
genom att korrigera för provan­
ordningarna.
En kanals täthet kan naturligt­
vis mätas på andra sätt. Man bör 
dock från fall till fall närmare 
precisera varje metods felgränser 
och dess anpassning till berörda 
fall.
Vid lokalisering av en läcka 
kan man vid behov använda sig 
av lokala tryckmätningar, rök, 
hörseliakttagelser och i speciella 
fall påpensling av lösningar på fo­
garna. Luftläckage sker huvudsak­
ligen genom fogar eller genom po­
rer om kanalerna är byggda av 
poröst byggnadsmaterial. Uppstår 
läckage genom väggmaterialet el­
ler trånga springor är luftström­
ningen i huvudsak laminär. Finns
det direkta hål i kanalen blir luft­
strömningen som regel däremot 
turbulent. I sin helhet anses läck- 
agefunktionen vara en modell en­
ligt formeln V = k J pz, där V 
är flöde, p är tryckskillnad, k för 
den undersökta kanalen typisk 
faktor och z är exponent, som ger 
en bild av läckans art, som varie­
rar mellan gränsvärdena 1 och 0,5 
beroende på om läckan i huvudsak 
är laminär, z — 1 eller turbulent 
z — 0,5. Genom ett test kan man 
bedöma läckfunktionens exponent, 
och vid behov avgöra om läckan 
är lokaliserad till stora hål eller till 
små springor.
BEDÖMNING AV RESULTATEN 
samt MÄTN1NGSRESULTATENS 
REDOVISNING
Den person som utför en mät­
ning bör fylla i en ändamålsenlig 
blankett som innehåller samtliga 
uppgifter som är av betydelse för 
bedömning av mätresultaten. Ex­
empel på en sådan blankett fram­
går av tabellfigur 3. Även prov­
resultat som överstiger tillåtet 
läckage bör redovisas.
En kanalmängd testad medelst 
här redovisad stickprovsmetod är 
godkänd sedan de delsträckor som 
visat sig läcka mer än vad som 
är tillåtet blivit åtgärdade. Den 
till 100 % testade kanalmängden 
godkänns ej förrän hela mängden 
blivit testad enligt denna norm, 
samt samtliga felaktiga delsträc­
kor blivit åtgärdade och godkän­
da i en ny test. Om ej annat är 
överenskommet så är entreprenö­
ren, vars kanaler ej blivit god­
kända, ansvarig för utgifter i sam­
band med reparation av dessa 
samt kostnader för en ny test.
TILLÄMPNING




tem uppdelas enligt norm i kanal­
grupper.
1.2 Kanalgrupperna uppdelas en­
ligt norm i delsträckor.
1.3 För varje kanalgrupp även för 
de 100% testade görs en tabell i 
ventilationsplanritningen. Denna 
tabell skall innehålla de uppgifter 
som framställs i den bifogade 
mönstertabellen:
— nummer för den ifrågavarande 
kanalgruppen
— delsträckornas antal i planrit­
ningen
— delsträckans nummer. Alla del­
sträckor ges en löpande siffra 
inom planritningen. För de ka­
naler som testas till 100 °/o ges 
delsträckorna en tillsatssymbol 
t. ex. bokstav E för att mar­
kera en 100% test
— delsträckans preliminära yta
— delsträckans täthetsklass
— delsträckans tryckklass
— andra eventuella täthetskrav, 
t. ex. fordran om att läckagets
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Hjälpdiagram för val av läckagemätn- 
instr. då kanalernas tätn.krav är enligt 
TES 1502-Standard. Kanalens täthets- 
och tryckklass enligt TES 1502-Standard. 
Exempel: A2 A 
täthetsklass A 
tryckklass 2
storlek bör redovisas separat 
— kolumn vari de testade del­
sträckorna markeras.
I planritningarna noteras del­
sträckornas gränser och i samband 
med dem de nummer de fram­
ställts med i ritningsexemplet.
1.4 För definition av de i stick- 
provsundersökningen för mätning 
uttagna delsträckorna samlas upp­
gifter om antal av delsträckor i 
olika kanalgrupper och dylikt från 
tabeller på planritningar. Om det 
framgår av stickprovsundersök- 
ningen att det i kanalnätet finns 
t. ex. N = 80 delsträckor blir 
antalet på de delsträckorna som 
skall undersökas n = 23 som man 
får ur diagram i figur 1. Dess vär­
de c = 0.
Tidigare nämnda uppgifter sam­
las och av dessa görs en förteck­
ning, som överlämnas till bygg­
herren i samband med ventila- 
tionsplaneringen.
2. Entreprenörskede
Förteckningen lämnas över till 
byggets tekniska kontrollant eller 
till den person som fungerar som 
provets övervakare. Entreprenören 
meddelar fortlöpande hur anlägg­
ningen färdigställs och kontrollö­
ren utser enligt norm de kanal­
sträckor som skall mätas. Efter det 
att övervakaren bestämt om ifrå­
gavarande kanal skall mätas eller 
ej förbereder entreprenören prov 
enligt norm i metodbeskrivning. 
Kontrollören tillkallas för att 
övervaka provet under mätning­
en. Kanalsträckor som efter num­
ret har ett E mäts till 100 % och 
därför kan man göra förberedelser 
så att mätningen kan utföras ome­
delbart efter det att kanalsträckor­
na färdigställts. Provets övervaka­
re godkänner provet enligt norm 
eller utför nya prov enligt figur 1.
Exempel hur nomogrammet 
används
1. Hela kanalnätet på engångs- 
mätning. Vi antar att i kanalnätet 
finns 80 delsträckor, som alla skall
mätas på en gång. Ur nomogram­
met N = 80, c = 0 får man n = 
23 eller ur 80 delsträckor skall 23 
delsträckor mätas. Om alla dessa 
är felfria bör hela kanalnätet god­
kännas i enlighet med text under 
rubriken ”Bedömning av mätresul­
taten samt mätresultatens redovis­
ning”. Om det däremot upptäcks 
felaktigheter t. ex. 2 st, görs nya
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prov enligt följande:
Nomogrammet avläses, N = 80, 
c = 2 då man får n = 38. Nya 
prov måste således göras. 38—23 
= 15 eller med tidigare mätta 23 
bör 15 nya delsträckor mätas. Om 
alla dessa är felfria bör hela ka­
nalnätet godkännas. Om det där­
emot upptäcks felaktigheter, t. ex. 
ett fel bör nya prov sålunda gö­
ras. Ur nomogrammets punkt N 
= 80, c = 3 avläses n = 43, allt­
så finns det nya 43—38 = 5 del­
sträckor som skall mätas. Om det 
bland dessa ej finns felaktiga bör 
hela kanalnätet godkännas. Om 
det däremot upptäcks felaktighe­
ter fortsätter man att använda 
ovanstående metod. Om det upp­
täcks så många felaktiga att no­
mogrammets översta kurva över­
skrids bör alla kanaler mätas. I
detta fall skulle man sålunda ham­
na i det läget efter 14 felaktiga 
kanaler.
2. Ventilationssystemets del­
sträckor färdigställs i olika etap­
per. Vi förutsätter såsom tidigare 
att i kanalgruppen ingår 80 del­
sträckor och att dessa färdigställs 
i tre etapper. Först 30 sedan 30 
och sist 20. Ur första etappen ut- 
tas enligt nomogrammet N = 30, 
c = 0 till mätning, n = 16 kana­
ler.
Om bland dessa ej fanns några 
felaktiga väntar man tills färdig­
ställandet av nästa etapp. Sålun­
da får man ur nomogrammet N = 
60, c = 0 som motsvarar n = 21. 
Därför uttas i andra etappen en­
dast 22—16 = 6 delsträckor. Av 
dessa antas en vara felaktig. Man 
får då ur nomogrammet N = 60,
c = 1, n = 29. Efter upptäckten 
av den felaktiga delsträckan bör 
ytterligare 29—22 = 7 delsträc­
kor testas. Dessa antas vara felfria 
och då väntar man på det sista 
färdigställandet. När den sista 
etappen är klar får man ur no­
mogrammet N = 80, c = 1, n = 
32 (c = 1 emedan det upptäcktes 
en felaktig).
Av detta parti bör 32—29 = 3 
delsträckor mätas. Om bland dessa 
ej fanns felaktigheter bör hela ka­
nalnätet godkännas. Upptäcks fel­
aktigheter så fortsätter man enligt 
ovanstående exempel. Om man 
hamnar på gränskurvan c >13 
skall den sista delen provas till 
100 °/o. Om man hamnar på gräns­
kurvan redan tidigare skall föl­




Statens Institut för Byggnadsforskning
En SIB-artikel ingående 
i projektet "kontrollteknik 
för installationer".
Givare för mätning av 
termiskt klimat
En människas trivsel vid vistelse inomhus beror till stor del på hur klimatet är i det rum hon vistas. 
Alltför höga eller alltför låga temperaturer kan medföra obehaglighetskänslor. För att kunna kontrol­
lera ett rums klimat måste vi skaffa oss mätinstrument och mätmetoder som är lämpliga inte bara 
för laboratoriebruk utan även för mer fältmässiga förhållanden.
Bakgrund
Att mäta det termiska klimatet i ett rum 
är komplicerat på grund av att så många 
faktorer inverkar. Vissa av dessa fakto­
rer kan mätas med ganska enkla instru­
ment medan den sammanlagrade effek­
ten av deras påverkan på människan 
kräver mycket avancerade mätinstru­
ment.
Det termiska klimatets sammansättning 
är som bekant:
® lufttemperatur
9 omgivande ytors temperatur — den 
s k strålningstemperaturen 
9 lufthastighet 
® luftfuktighet
Människans temperaturkänsla eller käns­
lan av termisk komfort som är beroende 
av balansen mellan värmeavgivning och 
värmeproduktion är emellertid individu­
ell, och förutom ovanämnda faktorer 
inverkar även klädedräkt samt graden 
av sysselsättning.
Det existerar ett flertal metoder och in­
strument för mätning av termiskt klimat. 
Man har dessutom försökt framställa in­
strument för att mäta hur människan 
uppfattar den termiska komforten. Ex­
empel på ett dylikt instrument är den 
längre fram i artikeln omnämnda kom­
fortmätaren.
Om man känner till temperaturen på 
luften och omgivande ytor kan man be­
räkna den s k operativa temperaturen. 
Denna kan approximativt beräknas som 
medelvärdet av lufttemperatur och me­
delstrålningstemperatur1) (”mean radiant 
temperature” MRT).
Den operativa temperaturen, som har be­
tydelse för den torra värmeavgivningen, 
anses som ett bra sammanfattande mått 
på det termiska klimatet, då den ger den 
kombinerade effekten av lufttemperatur 
och strålningsvärme.
Vanligen mäter man den operativa tem­
peraturen med globtermometer. Härvid 
kommer dock inte inverkan av lufthastig­
heten in vid själva mätningen utan kor­
rektion härför får göras genom mätning­
ar av lufthastigheten och korrigering ge­
1) Medelstrålningstemperaturen är det vägda medel­
värdet av ytornas temperatur med hänsynstagande 
till rymdvinklarna.
nom beräkningar. Den senare i artikeln 
beskrivna termiska mannekängen har 
dock konstruerats så att man även tar 
hänsyn till lufthastigheten.
Givare för mätning av operativ 
temperatur
Den tidigare vanligast använda glob­
termometern består av en givare i vars 
ihåliga kula en vanlig Hg-termometer är 
placerad med sin kvicksilverkula mitt i 
globen. Globens diameter brukar hålla 
sig omkring 150 mm och vara svartmå­
lad.
I ett rum med +15°C lufttemperatur 
och +25°C yttertemperatur skulle detta 
instrument visa +20°C. En nackdel 
med detta instrument är att dess tids- 
konstant är stor, dvs det tar lång tid 
innan det rätta värdet kan avläsas. Man 
brukar räkna med en inställningstid på 
20—30 minuter.
På senare tid har man börjat använda 
vanliga ballonger som man blåser upp 
till ca 150 mm diameter. Hg-termome- 
tern placeras med kvicksilverkulan i bal­
longens centrum. Man erhåller på detta
Särtryck ur VVS m 11, 1971
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sätt en mätglob med en betydligt kortare 
tidskonstant än den tidigare nämnda glo­
ben, se figur 1.
Genom att placera två stycken globter­
mometrar på ömse sidor om en alumi­
niumplåt kan man mäta den strålnings- 
symmetri en människa känner som på 
ena sidan om sig har en kall och på 
andra sidan en varm yta. En uppmätt 
skillnad av mer än 2°C uppfattas som 
obehaglig.
Vid Statens institut för byggnadsforsk­
ning byggdes en försökskammare för 
provning av en ny typ av givare. Giva­
ren påminner om en i tysk litteratur /1 / 
beskriven givare som byggdes på 1960- 
talet, se figur 2. Idén till en förenkling 
av denna givare framkom vid ett besök 
på NTH, där civilingenjör Eimund Skå­
ret i sina rumsklimatmätningar har ett 
sådant instrument kopplat till en data­
logg, och som tillsammans med andra 
givare automatiskt kartlägger klimatet 
för olika systemlösningar uppbyggda i 
klimatkammare.
Den försökskammare som byggdes vid 
institutet var av rätt enkel konstruktion, 
och de enda fordringar som ställdes på 
densamma var att temperaturen skulle gå 
att reglera inom vissa gränser på dess 
båda gavlar samt att lufthastigheten i 
kammaren skulle ligga under 0,1 m/s.
Vid försöken registrerades samtliga om­
slutande ytors temperaturer med termo­
element kopplade till potentiometerskri- 
vare.
Den operativa temperaturen uppmättes 
dels med två ballonger skärmade ifrån 
varandra med en aluminiumplåt, dels 
med den glob som visas i figur 3. Denna 
glob har givare i sex olika riktningar 
och dess kropp utgörs av polystyren. 
Detta material har ringa volymvikt och 
stor värmeisoleringsförmåga. Kroppens 
yta antar mycket snabbt omgivningens 
temperatur och lämpar sig därför ut­
märkt för ändamålet. De sex termoele-
Figur 2. Glob med givare i 25 olika rikt­
ningar.
Figur 3. Glob av polystyren.
menten är fastlödda på 0,15 mm tjocka 
kopparbleck vars yta har målats svart. 
Instrumentet är mycket snabbt och dess 
tidskonstant framgår av figur 4.
Matematiskt samband:
Sluttemperaturen Ti som är lika med 
den operativa temperaturen kan skrivas;
«k • Ti + as • Ts
Ti='---- z---®k + «s
där:
<*k = värmeövergångstalet för konvektion 
W/m2 °C (kcal/h m2 °C) 
as = värmeövergångstalet för strålning 
W/m2 °C (kcal/h m2 °C)










Figur 4. Tidskonstant för glob enligt figur 3.




K = värmekapaciteten på givaren kJ/°C 
(kcal/ ° C)
P = tillförd värmeeffekt W (kcal/h)




A (a:k + o:s)
där:
G = givarens massa kg 
C = givarens specifika värme kJ/kg°C 
(kcal/kg ° C)
A = givarens yta m2
Beträffande värden för strålning och 
konvektion sägs i den tyska utredningen 
/1/:
”Allra känsligast för ojämnt fördelade 
strålningstemperaturer är stillasittande 
människor vid de i vistelsezonen vanliga 
lufthastigheterna under 15 cm/s. För 
detta viktiga fall får med mycket grov 
uppskattning antas att såväl på kroppens 
yta (med hänsyn till klädseln) som på 
globtermometern värmeövergångstalen 
as och ak för strålning och konvektionen 
är ungefär lika varandra (ffs æ ak~ 4,5 
kcal/m2 h grd C). Då uppvisar varje 
mätställe hos globtermometern ungefär 
den omgivningstemperatur (medelvärde 
som består av lufttemperaturen och me­
delstrålningstemperaturen i en rumshal- 
va) som är avgörande för sådana värme­
förluster hos kroppens ytelement, som 
har den med hänsyn till mätställena 
motsvarande rumsorienteringen.”
F ig 5 visar resultat från prov utförda i 
försökskammaren. Vid samtliga försök 
har termoelement använts som givare. 
Vid mätning av strålnings- och yttempe­
raturer har termoelementen varit fast­
lödda vid ett tunt kopparbleck. Den ope­
rativa temperaturen har dels mätts med 
givarna placerade på polystyrengloben, 
dels med givaren instucken i en gummi­
ballong. I det sistnämnda fallet har giva­
ren inte varit försedd med kopparbleck.
Kurva 1 visar operativ temperatur mot 
den värmda gaveln, vars temperatur kon­
stanthållits vid +35°C.
Kurva 2 visar operativ temperatur upp­
mätt med ballong.
Kurva 3 visar lufttemperaturen.
Kurva 4 visar operativ temperatur mot 
aluminiumskivan.
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Figur 5. Kurvor för operativ temperatur uppmätta med glov enl fig 3, för ballong samt 
luft och yttemperatur.
Kurva 5 visar aluminiumskivans yttem­
peratur.
Givare för mätning av medelstrål­
ningstemperatur
En givare som framställts vid laborato­
riet för värmeisolering vid Danmarks 
Tekniska Högskola 111 är Radiometern.
Givaren består av en kub med fyra fält 
på varje sida och mäter riktad medel­
strålningstemperatur.
Principen för konstruktionen av radiome­
tern är följande:
Temperaturskillnaden mellan två små 
kvadratiska kartongbitar av samma stor­
lek, placerade på samma plan och tätt 
intill varandra kommer att vara beroen­
de av rummets medelstrålningstempera­
tur (riktningsberoende) DMRT, på grund 
av att de två kvadraterna har olika emis— 
sionsförmåga.
Det kan visas teoretiskt och verifieras 
experimentellt, att temperaturskillnaden 
mellan de två kartongbitarna är propor­
tionell mot skillnaden mellan medeltem­
peraturen hos de två kvadraterna och 
DMRT inom de temperaturräckvidder 
som vanligtvis är förhärskande i bygg­
nader.
Sålunda blir den ekvation som skall an­
vändas:
tl+t2
DMRT= —-— +k (ti—12)
där
k är en apparatkonstant och tt och t2 är 
temperaturen hos de respektive lågemissiva 
och högemissiva kvadraterna.
Radiometern visas i figur 6. I stället för 
två kvadrater används fyra pappkvadra­
ter, av vilka två är svärtade och två 
täckta med ljus aluminiumfolie och 
symmetriskt uppställda, vilket framgår 
av bilden. Temperaturskillnaden mellan 
de svarta och ljusa kvadraterna mäts 
medelst en termostapel bestående av 32 
seriekopplade termoelement av koppar 
konstantan med 16 varma lödställen fast- 
limmade på baksidan av var och en av 
de svarta kvadraterna och 16 kalla löd­
ställen fastlimmade på baksidan av de 
ljusa kvadraterna.
Medeltemperaturen hos de svarta och 
ljusa kvadraterna mäts medelst termo­
element med en koppling placerad mel­
lan de fyra kvadraterna och en annan 
koppling placerad i isvatten i en termos.
Givare för mätning av termisk 
komfort
Som tidigare nämnts i artikeln så skiljer 
man på termiskt klimat och termisk 
komfort. Att med ett och samma instru­
ment mäta den termiska komforten in­
nebär rätt komplicerade mätutrustningar 
om man jämför med utrustningar för 
mätning av den operativa temperaturen. 
Vid laboratoriet för värmeisolering vid 
Danmarks Tekniska Högskola 131 har 
man konstruerat ett instrument som fått 
namnet komfortmätaren (figur 7). 
Instrumentet är tänkt att användas för 
att bestämma den termiska komforten 
på en uppehållsplats i ett rum och det 
tar hänsyn till alla de sex termiska kli­
matfaktorerna.
På instrumentet inställes aktivitetsnivå 
(W/m2) samt klädedräktens clo-värde 
svarande mot klädseln på den person 
som vistas i det rum vars termiska kli­
mat man önskar mäta. Vidare ställer 
man in luftens partialtryck av vatten­
ånga. När instrumentet stått påslaget 
några minuter kan man avläsa graden 
av komfort enligt P O Fängers komfort 
index PMV (predicted mean vote) eller 
i PPD (predicted percentage of dissatis- 
field) /41, se figur 8.
Instrumentet är försett med skrivare som 
registrerar de uppmäta värdena i en om­
loppstid av 1, 7 eller 30 timmar. En för- 
söksserie av instrument som i första 
hand är tänkta för användning i de nor­
diska länderna (praktisk erfarenhet önsk­
värd) beräknas vara klar i början av 
1972.
En annan typ av givare bestående av en 
docka, stor som en människa, har under 
de senaste åren konstruerats vid samma 
laboratorium som komfortmätare. Det 
gängse namnet på denna docka ar ter­
misk mannekäng (TM). I och för sig 
är det ingen nyhet att använda sig av gi­
vare av denna typ, eftersom Otto-Iuel 
Jprgensen åren 1938—1945 arbetade 
fram den sk ”Järnhenrik”. Vad man nu
Figur 6. Radiometer.
Figur 7. Komfortmätaren. Bilden visar gi­
var- och mottagardel.
åstadkommit är en vidareutveckling, där 
man framför allt gjort konstruktionen 
mera lättillverkad än den ursprungliga 
versionen var.
Genom inbyggda värmeslingor kan man 
åstadkomma önskad yttemperatur på 
TM. Sammanlagda antalet sektioner där
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”hudtemperaturen” kan regleras är 39 
stycken, se figur 9. Strålningstempera­
turen mates med termoelement som gi­
vare. Man har här möjlighet att studera 
hur en person upplever klimatet i ett 
rum beroende bl a på tjockleken på klä­
dedräkten. Antalet informationer till da­
tabehandling är 3 744 stycken per halv­
timme. Datamaskinen kan härur välja 
ut de informationer som är mest intres­
santa såsom:
• TM:s totala värmeavgivning beräknad 
varje halvtimme
• TM:s medelyttemperatur
• tidpunkterna för och störningarna av 
de enskilda sektionernas största och 
minsta temperaturavgivning från det 
normala
Sammanfattning
Vid laboratoriemätningar har man of­
tast möjlighet att använda sig av kom­
plicerade mätutrustningar för klimatmät­
ningar. När man skall mäta ute på fäl­
tet så saknar man måhända laborato­
riets resurser i form av datalogg och 
andra finesser, vilket gör att man måste 
tillgripa enklare mätutrustningar.
Om man under fältmässiga förhållanden 
skall mäta det termiska klimatet synes 
det tillräckligt att mäta den operativa 
temperaturen. Den härvid vanligen an­
vända globtermometern har alltför stor 
tidskonstant, 20—30 minuter, för att 
kunna användas vid rationella mätning­
ar. De på senare tid använda ballongerna 
har väsentligt kortare tidskonstant, 2 mi­
nuter, om man använder sig av termo­
element som givare. En fördel med bal­
longer är att man i stället för termoele­
ment kan använda Hg-termometrar. Man 
slipper då en oftast tung och transport­
ovänlig del för mottagning av signalerna 
från givarna. Tidskonstanten för Hg-ter- 
mometrar är dock längre än för termo­
FÖRVÄNTAD '/. TERMISK OTILLFREDSSTÄLLELSE
IcoldI ICOOL1 INEUTRALIISLIGHTLY IwarmI I hotSLIGHTLY
COOL WARM
Figur 9.
1 = huvud 5 sektioner
2 =kropp 2 „
3, 4 = överarmar 2*3 = 6 „
5, 6=underarmar 2*3 = 6 „
7, 8 = händer 2 • 2=4 „
9, 10=lår 2*3 = 6 „
11, 12 = vader 2*3 = 6 „
13, 14=fötter 2*2 = 4 „
element, eller ca 10 minuter. Gemensamt 
för båda dessa typer av givare är att de 
ger ett genomsnittligt värde på den ope­
rativa temperaturen utan hänsyn till den 
strålningsasymmetri som man vanligen 
har i ett rum. Man måste därför, om 
man vill komma åt denna strålnings­
asymmetri, använda sig av två glober 
åtskilda av en blank plåt.
Med den givare som nu tillverkats och 
laboratorieprovats vid byggforskningsin- 
stitutet kan man med en och samma glob 
mäta strålningsasymmetrin i ett rum. 
Globen är okomplicerad och som så­
dan lätt att tillverka. Den har liten tids- 
konstant, 1 minut, varför man snabbt 
kan mäta på olika platser i ett rum eller 
i en anläggning. När klimatet skall kart­
läggas så måste man förutom att mäta 
den operativa temperaturen även utföra 
andra temperaturmätningar. En registre­
rande mottagardel kan därför ofta bli 
nödvändig att använda. Man får därvid 
sina mätresultat automatiskt registrerade, 
något som i efterhand kan visa sig myc­
ket värdefullt.
Litteratur
/1 / Krause von B. Ein richtungsempfind­
liches Globusthermometer.
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Measuring Directional Mean Radiant 
Temperatures.
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for Measuring Thermal Comfort.
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Figur 10. Termisk mannekäng (TM).Figur 8. PMV-kurva.
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RUMSLUFTENS TEMPERATUR - EN FÄLTMÄTNINGSMETOD FÖR BOSTÄDER 
Björn Eldh & Bengt E Eriksson
Vill man ta reda på den ungefärliga temperaturnivån på rums­
luften så räcker det måhända att mäta på en enda punkt i rum­
met. Samma sak gäller om man vill jämföra temperaturnivåerna 
mellan olika rum. Önskar man få reda på den vertikala rums­
luft stemperaturens gradient måste man mäta på minst två punk­
ter belägna på olika höjd över golvet. Mäter man med mätpunk­
terna belägna på ett horisontellt plan får man fram den hori­
sontella lufttemperaturgradienten. Vad man i de båda fallen 
får reda på är alltså förhållandena inom det snäva område där 
man utför sin mätning. Men vilka temperaturer och gradienter 
har man på andra ställen i rummet? Ja säkerheten för att man 
har samma temperaturer även på andra punkter är inte så stor. 
Ju flera punkter man mäter i, desto säkrare kartlägger man 
naturligtvis ett rums lufttemperatur. Men man måste sätta 
en gräns någonstans. Denna gräns bestäms först och främst av 
med vilken noggrannhet man önskar kartlägga temperaturen.
Det gäller då inte enbart att ta reda på den "sanna" tempe­
raturen inom vistelsezonen i ett rum utan också hur exakt man 
vill mäta denna temperatur.
Vid byggforskningsinstitutet har omfattande fältundersökningar 
genomförts för att närmare studera vilka problem man stöter 
på då man skall mäta rumsluftens temperatur.
Undersökningens omfattning och använd mätutrustning
Undersökningen har i sin helhet utförts i flerfamiljshus av 
modernt utförande med byggnadsår 1968 och senare. I samtliga 
fall har det rört sig om traditionella byggnadskonstruktioner 
vad beträffar byggnadsmaterial och utförande. Glasytorna har 
även de hållit sig inom de för flerfamiljshusen vanligast före­
kommande storlekarna. De lägenheter som har ingått i under­
sökningen har med andra ord inte omfattat extrema byggnads­
konstruktioner, utan tillhör de traditionella typerna.
De typer av värme- och ventilationsanläggningar som varit 
representerade vid undersökningarna är F, FT och FTV-system. 
Husen är belägna i Stockholms, Göteborgs, Jönköpings och 
Landskronas kommuner.
Sammanlagt har ca 4o mätserier utförts och antalet mätpunkter 
per serie har, beroende på rummets storlek, varierat mellan 
72 och IO8 stycken.
Fig 1 visar hur mätpunkterna varit placerade vid mätningarnas 
genomförande. Vid de första mätningarna som företogs ute­
slöts en zon på 0,5 m närmast ytterväggen. Detta skedde när­
mast av praktiska skäl. Bokhyllor, skåp etc är besvärliga 
att flytta och arbetet är också tidsödande. Mätningarna ut­
fördes till en början alltså inom det skrafferade fält som 
visas i fig 1. Vid undersökningar i F-system mättes dock så 
nära ytterväggen som 0,1 m.
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FÖNSTERVÄGGSEKTION I-I 
ABC D F GH
SNITT NR
GAVEL ELLER GAVEL ELLER
INNERVÄGG INNERVÄGG
ABC F G H
INNERVÄGG
FIG i .MÄT-OCH REDOVISNINGSSCHEMA
SAMTLIGA MÄTNINGAR BETRÄFFANDE RUMSLUFTENS TEMPERATUR HAR UTFÖRTS 
PÅ 0,1,1,2 OCH 1,75 m HÖJD ÖVER GOLV (Ö.G). VID DE FÖRSTA MÄTNINGARNA 
UTESLÖTS EN ZON PÅ 0,5 m FRÅN VÄGGARNA (OSKRAFFERAD ZON). VID SENASTE 
MÄTNINGARNA UTÖKADES ZONEN ATT GÄLLA TILL 0.1 m FRÅN YTTERVÄGG.
OM I FIG. VÄGG BETECKNAD "GAVEL ELLER INNERVÄGG" VAR EN INNERVÄGG 
UTFÖRDES INGA MÄTNINGAR NÄRMARE VÄGGEN ÄN 0,5m.
Mätpunkterna var belägna 0,1, 1,2 och 1,75 m över golv vilket 
motsvarar ankelhöjd, huvudhöjd sittande respektive huvudhöjd 
stående person. Dessa höjder för mätpunkternas placering får 
vid det här laget anses som allmänt accepterade och kan därför 
sägas utgöra en norm för mätningar av denna typ.
Som givare användes termoelement (koppar-konstantan) kopplade 
till potentiometerskrivare. Termoelementtrådarna var placerade 
på flexibla stänger, se fig 2, som snabbt kunde flyttas mellan 
de olika mätpunkterna. På så sätt kunde hela rummets tempe­
raturbild uppmätas innan temperaturändring i någon zon skedde. 
När man, som i dessa mätningar, placerar termoelementen invid 
metallstänger är det viktigt att givaren placeras så långt 
ifrån som möjligt. Risk finns annars att man mäter någon sorts 




Fig 2. Figuren visar mätstationernas läge i de två snitten 
närmast fönsterväggen (l och 2) då mätning skedde även 
utanför den zon som skrafferats i fig 1.
TEMPERATURGRADIENT 
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Utetemperaturen har vid mätningarnas genomförande i stort sett 
legat under nollstrecket med variationer mellan + 1,3 och 
- 21,5°C. Vindförhållandena varierade mellan lugnt och 13 m/s. 
Temperaturvärdena uppmättes på platsen medan vindhastigheterna 
är inhämtade från närmast belägna meteorologiska station.
Eftersom det är svårt att skärma av ett termoelement för in­
verkan från solstrålning har samtliga mätningar utförts vid 
tillfällen då rummen ej varit solbelysta.
Exempel på mätresultat
Resultaten från mätningarna har bearbetats på olika sätt. Dels 
har kurvor över horisontella och vertikala lufttemperatur- 
gradienter ritats upp på manuell väg, dels har en dators plot­
ter använts för uppritning av isotermer för nivåerna 0,1, 1,2 
och 1,75 m höjd över golv.
Figur 3 visar exempel på uppmätta vertikala lufttemperatur- 
gradienter i ett rum med FT-system och figur U visar samma 
sak för ett F-system. I det senare fallet är det som synes 
negativa gradienter i snitten D-D, E-E och F-F. Orsaken till 
detta är den ovärmda luft som från springventilen, belägen 
över fönstret, strömmar in i vistelsezonen. Figur 5 visar 
exempel på lufttemperaturens isotermer 1,2 m över golv i ett 
FT-system.
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De vid undersökningarna maximalt uppmätta vertikala lufttempe- 
raturgradienterna är för F-system l,8°C/m, för FT-system 
l,5°C/m och för FTV l,2°C/m. De maximalt uppmätta horisontel­
la lufttemperaturgradienterna är för F-system 554°C/m inom den 
skrafferade zonen och 2,5°C/dm i den oskrafferade zonen (mel­
lan punkterna Fl och F2) FT-systemet 2,7°C/m och i FTV-syste- 
met l,0°C/m. Observeras bör här att mätningar inom den skraf­
ferade zonen, som framgår av figur 1, endast utfördes för 
F-system. För samtliga system gäller att det inom den zon 
som ligger nära ytterväggen är svårt för att inte säga omöj­
ligt att under långa perioder kunna upprätthålla ett accepta­
belt klimat. Hur långt från yttervägg och in i rummet som 
denna zon sträcker sig är beroende av många faktorer.
Vad som här redovisats är fragment av den totala undersök­
ningen vars omfattning skulle kräva alltför stort utrymme för 
att helt redovisas. Avsikten är att ge läsaren en överblick 
över det bakgrundsmaterial, som ingår i det förslag till norm 
för mätning av rumsluftens temperatur i bostadsrum med en yta 
^ 40 m^ storlek, som redovisas nedan.
Fönstervägg
Innerväggar ................ . " ^
Fig 5. ISOTERMER. Ort Bergsjön. Lägenhet nr 919. Datum 25.2.70.
Höjd över golv 1,20 m. Uppmätt max temp 25,7°C. Uppmätt min temp 
24,8°C. Max A t 0,9°C. Uppmätt max horisontell temp gradient 0,9°C/m.
Modell för uppskattning av lufttemperaturer
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I samband med fältundersökningarna har en modell utvecklats 
för uppskattning av luftens temperatur inom den skrafferade 
zonen. Modellen avser att täcka punkterna i de tre planen 
utgående från ett mera begränsat antal mätpunkter. De krav man 
ställer på en sådan modell är:
1. Litet antal mätpunkter
Ju färre mätpunkter, desto mindre mätkostnad
2. Enkla beräkningar
Alltför avancerade beräkningsformler innebär svårigheter 
vid fältmässig användning.
3. Litet fel
Modellen måste ansluta sig väl till verkligheten.
Dessa tre krav drar åt olika håll, särskilt (l) och (3). Av de 
många olika typer av modeller som står till buds är det den 
linjära som bäst uppfyller punkt (l) och (2). Huruvida den 
uppfyller punkt (3) diskuteras nedan.
Linjär modell
En linjär modell innebär ett antagande om att temperaturen 
varierar linjärt i rummets X-, Y- och Z-led (bredd-, djup- 
och höjdled).
t = tQ + ax • (X - XQ) + ag(Y - Yq) + a^Z - ZQ) + e
t = temperaturen i den godtyckligt valda punkten (X,Y,Z) 
tQ = temperaturen i punkten (X0,Y0,Z0)
ap = temperaturförändringen i X-led
= temperaturförändringen i Y-led 
aß = temperaturförändringen i Z-led
e = felterm
För att få en uppfattning om den linjära modellen även upp­
fyller punkt (3) gjorde vi en regressionsanalys på ett antal 
mätomgångar. I regressionsanalysen beräknas parametrarna ap, 
a2 och ao så, att summan av kvadraten på felet i varje punkt 
blir så liten som möjligt. Man använder alltså samtliga 72 
uppmätta temperaturer för att skatta de linjära förändringarna 
och på så sätt även temperaturerna i motsvarande punkter. 
Skillnaden mellan den uppmätta och den skattade temperaturen 





v + a2(ïi - V + a3(Zi - Zo>
i = 1, 2...... >72 (antalet punkter medtagna i regressions­
analysen )
Medelfelet
är det mått man i allmänhet använder för en modells anslutning 
till verkligheten. Medelfelet vid regressionsanalysen blev 
0,22°C och är i stort sett av samma storleksordning för de 
olika systemen.
Ant§lSli_?äiPyi}kter
Vi uppskattade nu parametrarna ap, a2 och a 3 med hjälp av 
2, 3, ...., 8 punkter. Medelfelets beroende av antalet punkter 
beskrivs i figur 6. Då medelfelet nedgår till acceptabel nivå 
(0,2T°C) vid medtagande av 6 mätpunkter, och ytterligare mät­
punkter ej innebär nämnvärd minskning av felet, beslöt vi att 
använda oss av detta antal punkter i modellen. Därmed ansåg 
vi modellen uppfylla även punkt (3)• Vi förändrade modellen 
en aning så tillvida att vi bildade två submodeller omfattande 
3 mätpunkter i vardera två horisontella plan 0,1 m över golv 
och 1,75 m över golv, se figur J.
Egenskaper hos modellen
För en given höjd varierar temperaturen linjärt i X- och Y-led, 
dvs för en given höjd är alla gradienter i X- och Y-led lika. 
Gradienter i Z-led varierar linjärt.
+ a. (X - Xo> + (Y - Y ) o + e
= vertikala gradienter 
= vertikala gradienter 
= gradientens felterm
i den godtyckligt valda punkten (X,Y) 
i punkten (Xq, Y )
Användning av modellen
Mätningar utförs i tre punkter (se figur 7) i vardera 2 plan, 
0,1 m över golv och 1,75 m över golv. Med hjälp av dessa 3 
mätvärden kan man uppskatta temperaturen i samtliga punkter i 
samma plan. Uppskattning av temperaturer i plan 2, 1,2 m över 
golv erhålls genom ett vägt. (omvänt proportionellt mot avstån­
det) medelvärde av temperaturen i motsvarande (X,Y)-punkt i 
plan 1 och plan 3.
V = (tPi + 2 tp3>/3













De tre uppmätta temperaturerna "betecknas i plan 1 t]_, tp och t^ 
och i plan 3 t^, t^, tg. Temperaturerna i hörnpunkterna i 
plan 1, h^, hg, h och h^ betecknas t^, , t^g, t och t 
Temperaturerna i nörnpunkterna i plan 3, hg, hg, hj och hg be­
tecknas th5, th6, th7 och th8
Plan 1 0,1 m över golv 
t, = 20,8°C 
t_ 20,2°C
t = 21,0 C 
thi = = 21,0 C
th2 = *2 - *1 + *3 “ 20’4 C
lh3 ’ *2 + -V" = 20-lOc
th4 = 1 +
tl t3
= 20,7 C
tml =(t1+2t2+t3)/i|. = 20,6 C
Plan 3 1,75 m över golv
= 21,0 C
t5 = 23,2 C 
tg = 21,8°C
th5 = t( = 21,8 C
:h6 ~ "*"5 + “ 2^,0 C
t = t +h7 5
T °6 
:h~t6




o.^3 =(V2t5+t6)A = 23,3 C
där t^ och t är medeltemperaturen i plan 1 resp 3.
Då alla skattade temperaturer i plan 2 är ett vägt medelvärde 
av motsvarande mätpunktstemperatur i plan 1 och plan 3, nöjer 
vi oss med att beräkna medeltemperaturen, vilken också får 
representera medeltemperaturen i rummet.
tmax
t . min
\2 ■ (tml + 2 ■ V73




Beräkningarna avser exempel enligt figur 7 med 1 m mellan koor- 
dinatpunkterna i såväl X- som Y-led. I nämnaren står alltså 
avståndet mellan de mätta punkterna.
« « "t ~j
gxl “ Sradient d x“led i Plan 1 = —^— = 0,l°C/m
V-t,
sx3 = Sradient i X-led i plan 3 = —~ = 0,l+°C/m
t „-t
gyl = gradient i Y-led i plan 1 = —-— = -0,l°C/m
t -t,
gy2 = gradienl i Y_led i plan 3 = ——— = 0,U°C/m
gzi = - °-‘*8°c''“
3z2 = 2'18°c/"
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^h7 , „o„,sz3 - 1765--- - X’6U C/m
(th8_th4) n nro
sz4 - I765 = “°’°6 C/m
g max = max (g .) = 2,18 C/mZ Z1
g min = min (g .) = -0,06°C/m 
z z 1
gzm = (gzl + gz2 + gz3 + gz4)/1* " 1>06 C/m
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